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Введение 

Целью разработки схемы водоснабжения является определение долгосрочной 

перспективы развития системы водоснабжения, обеспечение надежного водоснабжения 

наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а 

так же экономического стимулирования развития системы водоснабжения и внедрения 

энергосберегающих технологий. 

В настоящей схеме водоснабжения применяются понятия, используемые в 

Федеральном законе от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», а также 

следующие термины и определения: 

а) «водовод» - водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) 

воды к месту ее потребления; 

б) «источник водоснабжения» - используемый для водоснабжения водный объект 

или месторождение подземных вод; 

в) «расчетные расходы воды» - расходы воды для различных видов водоснабжения, 

определенные в соответствии с требованием нормативов; 

г) «зона действия предприятия» (эксплуатационная зона)» – территория, 

включающая в себя зоны расположения объектов системы водоснабжения организации, 

осуществляющей водоснабжение, а так же зоны расположения объектов ее абонентов 

(потребителей); 

д) «зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения» - часть 

водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные 

значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды; 

е) «схема водоснабжения» - совокупность элементов графического представления и 

исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития 

системы водоснабжения на расчетный срок; 

ж) «схема инженерной инфраструктуры» - совокупность графического 

представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и 

перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок. 

 

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения 

в муниципальном округе город Мончегорск с подведомственной территорией 

Мурманской области. 

1.1 Описание системы и структуры водоснабжения муниципального округа 

город Мончегорск с подведомственной территорией Мурманской области и деление 

территории на эксплуатационные зоны 

В муниципальном округе город Мончегорск с подведомственной территорией 

Мурманской области существует централизованная система водоснабжения, которая 

представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно 

разделенных на три составляющих: 

1) Подъем и транспортировка воды. 

2) Подготовка воды до требований СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». 

3) Транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на 

промышленную площадку и к источникам теплоснабжения. 

Насосными агрегатами из источника водоснабжения - озера Монче-озеро вода 

перекачивается в водоразборную сеть и по водоводам абонентам, находящимся в городской 

черте, на территории промышленной площадки АО «Кольская ГМК», в н.п. 27 км железной 

дороги Мончегорск-Оленья и н.п. 25 км железной дороги Мончегорск-Оленья. 
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1.2 Описание территорий города Мончегорска, не охваченных 

централизованной системой водоснабжения 

На текущий момент в городе Мончегорске имеются следующие территории, не 

охваченные централизованным водоснабжением: 

 частные дома по улицам 2-я и 3-я Нагорная; 

 районы перспективной застройки, согласно генеральному плану 

муниципального округа город Мончегорск с подведомственной территорией. 

1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и 

нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение 

осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем 

горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень 

централизованных систем водоснабжения 

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и 

постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013  № 782 «О схемах 

водоснабжения и водоотведения» вводят новые понятия в сфере водоснабжения и 

водоотведения: 

а) «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, 

принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное 

водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора 

(давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды; 

б) «централизованная система холодного водоснабжения» - комплекс 

технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для 

водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам; 

в) «нецентрализованная система холодного водоснабжения» - сооружения и 

устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного 

водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного 

круга лиц. 

Исходя из определения технологической зоны водоснабжения в централизованной 

системе водоснабжения муниципального округа город Мончегорск с подведомственной 

территорией, можно выделить следующие зоны: 

- технологическая зона насосной станции первого подъема; 

- технологическая зона насосной станции второго подъема. 

Централизованная система холодного водоснабжения охватывает всю площадь 

муниципального округа город Мончегорск с подведомственной территорией. 

Нецентрализованные системы холодного водоснабжения на территории 

муниципального округа город Мончегорск с подведомственной территорией отсутствуют. 

1.4 Описание результатов технического обследования централизованных 

систем водоснабжения 

1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и 

водозаборных сооружений 

Забор воды осуществляет АО «Мончегорскводоканал» на основании договора 

водопользования на забор водных ресурсов из озера Монче-озеро, зарегистрированного в 

государственном водном реестре 22.05.2018 за № 51-02.02.00.003-0-ДЗВО-С-2018-02068/00. 

Срок действия договора - 10 лет. 

Озеро Монче-озеро расположено северо-западнее города Мончегорска, выше по 

рельефу на расстоянии 2,0 км от территории жилой застройки, за городской чертой. Озеро 

имеет продолговатую форму, вытянутую в меридиальном направлении, со сравнительно 

слабо изрезанной береговой линией. Площадь зеркала воды  39,1 км
2
, наибольшая длина 7,5 
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км, наибольшая ширина  3,0 км, средняя глубина 10,7 м и максимальная до 26,0 м. 

Водосборная площадь бассейна 1480,0 км
2
. 

Из озера вытекает одна река Монча. Многолетний средний годовой сток составляет 

20,0 м
3
/сек, максимальный до 25,0 м

3
/сек, т.е. 550,0 млн. м

3
/год, что обеспечивает не менее 

однократного обмена воды в озере Монче-озеро в течение года. 

Вода через ряжевый колодец, находящийся на глубине свыше 5,0 м, в 150,0 метрах 

от берега, по трем стальным водоводам (2Dу = 800,0 мм и 1Dу = 1000,0 мм) подается в 

приемные камеры насосной станции перового подъема. 

Насосная станция первого подъема шахтного типа. По степени подачи воды 

насосная станция относится к 1-ой категории. Установленная производственная мощность 

насосной станции первого подъема составляет 55,2 тыс. м
3
/сут. Водозабор введен в 

эксплуатацию в 1938 году.  

В здании насосной станции установлены 4 насоса: 

- рабочий марки D2500-62а-21(1 шт.)  с частотно-регулируемым приводом; 

- резервные марки  20D6  (2 шт.), марки D1600-90 (1 шт.) с прямым пуском от сети. 

Электроснабжение насосной станции первого подъема осуществляется от РУ-10,0 кВ 

котельно-парового отделения центра энергообеспечения  АО «Кольская ГМК», ЛЭП-10,0 

кВ (Л-39) и ЛЭП 10,0 кВ (Л-4). Внутри здания насосной станции встроена 

трансформаторная подстанция с двумя силовыми трансформаторами ТМ-1600,0 КВА 

10,0/6,0 кВ. 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водозаборных 

сооружений и окружающей территории установлены зоны санитарной охраны. Зоны 

санитарной охраны  границ первого, второго и третьего поясов территории водозабора на 

озере Монча и насосных станций первого и второго подъема соответствуют требованиям 

действующих санитарных правил и норм (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»). 

1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, 

включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям 

обеспечения нормативов качества воды 

От насосной станции первого подъема вода по двум водоводам диаметром 600,0 мм 

подается в два контактных резервуара объемом по 6,0 тыс. м
3
, расположенных  на насосной 

станции второго подъема.  

Водоочистные  сооружения отсутствуют. В резервуарах происходит процесс 

обеззараживания воды хлорреагентом, производимым  электролизной установкой марки 

МБ-0,7-2,1К-0-1. Качество питьевой воды, подаваемой системой водоснабжения в город, 

соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным 

объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, 

почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий". 

Перекачка обеззараженной хозяйственно-питьевой воды осуществляется насосной 

станцией второго подъема установленной производственной мощностью 60 тыс. м
3
/сут., 

оборудованной 2-мя рабочими насосами с частотно-регулируемыми приводами марки 

1Д1250-63 и 3-мя резервными насосами с прямым пуском от сети марки Д1250-125 (2 ед.) и 

1 Д630-90. 

Электроснабжение насосной станции второго подъема осуществляется с двух секций 

РК-6, питание которых осуществляется через два силовых трансформатора Р-2500,0 КВА 

10,0/6,0 кВ по двум кабельным вводам 10,0 кВ с разных секций КРУ-10 РП-43. 

Теплоснабжение насосных станций первого и второго подъемов и станции 

обеззараживания воды осуществляется с помощью электронагревательных приборов типа 
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масляных радиаторов с терморегуляторами, тепловентиляторов ТВ-6,0 и 

электрокалориферов СФО-100. 

1.4.3 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей  систем 

водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности 

обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям 

Город Мончегорск запитан холодным водоснабжением по трем вводам: 

1. Первый ввод (из стальных труб диаметром 273,0 мм) из района бывшего 

МУСП «Мончегорское» соединяет систему водоснабжения города в районе улицы 

Кольская, эксплуатируется с 1959 года. 

2. Второй ввод (из стальных труб диаметром 630,0 мм) из района станции 

технического обслуживания по Никелевому шоссе подает воду в центр города (район 

городского парка) с ответвлением по улице Грузовая в южный микрорайон, 

эксплуатируется с 1987 года. 

3. Третий ввод (из стальных труб диаметром 325,0 мм) из района бывшего поселка 31 

км подает воду в центр города (район городского парка), эксплуатируется с 1969 года. 

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества 

осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Данные сети города в 

соответствии с требованиями СП 31.133330.2012 являются кольцевыми. 

Система водопровода выполнена из стальных, чугунных и полиэтиленовых 

трубопроводов. 

Уличные водопроводные сети проложены из труб D = 125,0÷300,0 мм. 

Общая протяженность сетей холодного водоснабжения, находящихся на балансе АО 

«Мончегорскводоканал», а также в аренде, составляет 94,69 км (см. таблицу № 1), из них: 

 водоводы –  29,09 км; 

 уличные водопроводные сети – 23,18 км; 

 внутриквартальные и внутридворовые сети – 42,43 км. 

Общее количество сетевой запорно-регулирующей арматуры (задвижек) АО 

«Мончегорскводоканал» - 1789 шт.  

Из общей протяженности сетей 64,34 км имеют 100-процентный износ и 

эксплуатируются более 20 лет. Общая степень износа сетей составляет 81,95 %. 

Водоводы к жилым зданиям, детским садам, объектам образования, здравоохранения 

выполнены из стальных и ПНД труб малого диаметра от 57,0 мм до 110,0 мм со  стенками 

толщиной 3,0-4,0 мм.  

Своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с 

истекшим эксплуатационным ресурсом необходима для локализации аварийных участков 

водопровода и отключения наименьшего числа абонентов при производстве аварийно-

восстановительных работ. 

С 2008 года чугунные и стальные трубопроводы заменяются на полиэтиленовые. 

Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более 

качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы 

не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при 

эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения 

(химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из 

полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока 

службы. 

 Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому 

операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения 

тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и 

достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми 

трубами бестраншейными способами.  
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Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного 

водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и 

сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом 

Госстроя Российской Федерации от 30.12.1999 № 168.  

Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится 

постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», в соответствии с «Рабочей программой производственного 

контроля качества питьевой воды хозяйственно-питьевого водоснабжения города 

Мончегорска». Местами отбора проб питьевой воды являются самые удаленные точки от 

водозабора.  
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Характеристика водопроводных сетей  

Таблица № 1  

№ 

 на 

плане 

Инвен-

тарный 

номер 

Наименование участка 

Протя-

жен- 

ность 

трассы, 

м 

Ввод 
Мате-

риал 

Диа- 

метр, 

мм 

Год 

ввода в 

эксплуа- 

тацию 

Год 

замены  

Теку- 

щий 

год 

Срок 

службы 

%  

износа 
Класс 

1 142411 

Насосная Ленинградское шоссе – 

ВК 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 

–10 – 11 – 12 – 13 – 13' – 14 – 15 

– 16 –17 – 18 – 19 – Камера 

раздела с КГМК / ВК 20 –21 – 22 

– 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 28' 

– 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35 

– 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 

– 43 – Камера раздела КГМК / 

ВК 18 – 41 

7745   сталь 600 1937   2023 86 100,0 водовод 

755   сталь 600 1937 2005 2023 18 90,0 водовод 

1291   сталь 630 1937 2014 2023 9 45,0 водовод 

ВК 35 – ВК 36 208   ПЭ 560 1937 2020 2023 3 6,0 водовод 

2 140239 

Насосная Ленинградское шоссе – 

ВК 44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 49 / 

ВК 50 – 51 – 52 – 53 – 54 – 40 

1631   сталь 530 1983   2023 40 100,0 водовод 

2123   сталь 600 1983   2023 40 100,0 водовод 

3 141525 ВК 27 – 55 – 56 – 57 – 58 – 50 

25   сталь 600 1987   2023 36 100,0 водовод 

105   сталь 800 1987   2023 36 100,0 водовод 
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№ 

 на 

плане 

Инвен-

тарный 

номер 

Наименование участка 

Протя-

жен- 

ность 

трассы, 

м 

Ввод 
Мате-

риал 

Диа- 

метр, 

мм 

Год 

ввода в 

эксплуа- 

тацию 

Год 

замены  

Теку- 

щий 

год 

Срок 

службы 

%  

износа 
Класс 

807   сталь 500 1987   2023 36 100,0 водовод 

ВК 56 – 58 208   ПЭ 560 1987 2021 2023 2 4,0 водовод 

4 141780 

ВК 59' – 60' Осветлительная 

станция (хлораторная) – ВК 61' 
77   сталь 250 1991   2023 32 100,0 квартал 

ввод хлораторная 22   ПЭ 63 1991 2014 2023 9 18,0 квартал 

5 141782 

Осветлительная станция 

резервуар 1, 2 – насосная – ВК 

59, ВК 60 

478   сталь 600 1991   2023 32 100,0 водовод 

6 141524 

Насосная – камера 50 / Задвижка 

на Дамбе – ВК 74 – 75 – 76 – 77 – 

78 – 79 – 80 – 81 – 82 – 83 – 84 – 

85 – 86 – 87 – 88 – 89 – 90 – 91 – 

39 у С/Х Мончегорск / ВК 81 – 

34 – 92 – 93 – 94 по Никелевое 

шоссе 

1704   сталь 630 1987   2023 36 100,0 водовод 

773   сталь 400 1987   2023 36 100,0 водовод 

546   сталь 800 1987   2023 36 100,0 водовод 



13 

 
 

№ 

 на 

плане 

Инвен-

тарный 

номер 

Наименование участка 

Протя-

жен- 

ность 

трассы, 

м 

Ввод 
Мате-

риал 

Диа- 

метр, 

мм 

Год 

ввода в 

эксплуа- 

тацию 

Год 

замены  

Теку- 

щий 

год 

Срок 

службы 

%  

износа 
Класс 

Водовод в районе  Никелевого 

шоссе (Мончегорск город 

металлургов) ВК 94 – 93 

(участок) 

127   сталь 630 1987 2008 2023 15 75,0 водовод 

7 141781 
ВК 5 – 49 – 59 / 60 – 61 – 62 – 63 

– резервуар 1,2 
177   сталь 600 1991   2023 32 100,0 водовод 

8 142374 

ВК 64 у Школы №4 ул. 

Привокзальная – 65 – 66 – 67 – 

68 – 69 – 70 – 71 – 72 – 73 / ВК 

156 ул. Царевского 8 – ВК 157 / 

ВК 171 пересечение ул. 

Царевского и ул. Строительная – 

ВК 172 – 173 – 175 – 176– 177 – 

178 – граница раздела с 

"Промвентиляция" / ВК 158/1 ул. 

Царевского 3А - ВК 158 

676   сталь 150 1952   2023 71 100,0 магистраль 

13,5   сталь 100 1952   2023 71 100,0 магистраль 

ВК 158/1 ул. Царевского 3А - ВК 

158 
73   ПЭ 63 1952 2013 2023 10 20,0 магистраль 

ВК 66 – 67 – 68 – 69 213   ПЭ 160 1952 2020 2023 3 6,0 магистраль 

ВК 72 – 73 40,3   ПЭ 160 1952 2020 2023 3 6,0 магистраль 
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№ 

 на 

плане 

Инвен-

тарный 

номер 

Наименование участка 

Протя-

жен- 

ность 

трассы, 

м 

Ввод 
Мате-

риал 

Диа- 

метр, 

мм 

Год 

ввода в 

эксплуа- 

тацию 

Год 

замены  

Теку- 

щий 

год 

Срок 

службы 

%  

износа 
Класс 

ВК 71 – 72 78,7   ПЭ 63 1952 2022 2023 1 2,0 магистраль 

ВК 69 – 70 – 71 249   ПЭ 160 1952 2022 2023 1 2,0 магистраль 

10 111251 
ВК 65 ул. Привокзальная – ул. 

Привокзальная 27 
26 ввод сталь 57 1949 1998 2023 25 100,0 квартал 

11 111116 ВК 96 – ВСШИ №4 Северная 3 8 ввод сталь 100 1990   2023 33 100,0 квартал 

12 111115 ВК 95 – ВСШИ №4 Северная 3 11 ввод сталь 100 1990   2023 33 100,0 квартал 

13 111114 
ВК 29 – 97 – 96 – 95 – 64 ВСШИ 

№4 
150   чугун 200 1959   2023 64 100,0 квартал 

14 111249 

ВК 95 – в поле 26,5 ввод ПЭ 63 1974 2018 2023 5 10,0 квартал 

в поле – ул. Терская 9 103 ввод ПЭ 63 1974 2020 2023 3 6,0 квартал 
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№ 

 на 

плане 

Инвен-

тарный 

номер 

Наименование участка 

Протя-

жен- 

ность 

трассы, 

м 

Ввод 
Мате-

риал 

Диа- 

метр, 

мм 

Год 

ввода в 

эксплуа- 

тацию 

Год 

замены  

Теку- 

щий 

год 

Срок 

службы 

%  

износа 
Класс 

15 141581 

ВК 80 ДРСУ Никелевое шоссе – 

ВК 98 – База изыскательских 

работ 

343   сталь 150 1988   2023 35 100,0 квартал 

16 142383 

ВК 43 – 99 – 100 – 101 – 103 – 

104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 

– 110 –110 – 112 – 113 –114 – 115 

– 116 – 117 – 118 – 119 – 120 – 

121 – 122 пересечение ул. 

Заводская и ул. Кольская 

1597   сталь 250 1937   2023 86 100,0 магистраль 

МТО–2 364   сталь 273 1937 2009 2023 14 70,0 квартал 

1 ввод на город (Никелевое  

шоссе у тепловой насосной) 
210   сталь 325 1937 2008 2023 15 75,0 квартал 

17 140186 

ВК 103 – Тепловая насосная 

Никелевое шоссе – ВК 102 С/Х 

Мончегорский 

180   сталь 250 1978   2023 45 100,0 квартал 

18 111252 

ВК 123 ул. 10–й гвардейской 

дивизии 2 – ВК 124 – 125 – ввод 

1 в общ. "Маяк" – ВК 126 – 127 – 

ввод 2 в общ. "Маяк" 

466,5   сталь 150 1985 2006 2023 17 85,0 квартал 

19 456591 
ВК 128 ул. 10–й гвардейской 

дивизии 5 – общ. "Чайка" 
7   сталь 150 1983 2006 2023 17 85,0 квартал 
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№ 

 на 

плане 

Инвен-

тарный 

номер 

Наименование участка 

Протя-

жен- 

ность 

трассы, 

м 

Ввод 
Мате-

риал 

Диа- 

метр, 

мм 

Год 

ввода в 

эксплуа- 

тацию 

Год 

замены  

Теку- 

щий 

год 

Срок 

службы 

%  

износа 
Класс 

20 111253 

ВК 123 ул. 10–й гвардейской 

дивизии 2 – ВК 128 ул. 10–й 

гвардейской дивизии 5 

119   сталь 100 1985 2006 2023 17 85,0 квартал 

21 111246 
ВК 123 – ул. 10–й гвардейской 

дивизии 2  
17 ввод ПЭ 110 1992 2013 2023 10 20,0 квартал 

22 111207 

ВК 123 ул. 10–й гвардейской 

дивизии 2 – 129 –130 – 131 – 

Климентьева 5а Д/С № 31 

227   сталь 300 1984   2023 39 100,0 квартал 

23 111208 
ВК 129 ул. Климентьева 3 – Вк 

132 – ул. Климентьева 1, 1а 
54   ПЭ 110 1984 2011 2023 12 24,0 квартал 

25 111129 

ВК 134 ул. Царевского 5а – ВК 

135 – 136 – УПК ул. 10 

гвардейской дивизии 3 

86   сталь 150 1982   2023 41 100,0 квартал 

26 111254 

Задвижка ул. 10–й гвардейской 

дивизии 2 – ВК 137 – ул. 10–й 

гвардейской дивизии 4 

46   ПЭ 160 1981 2020 2023 3 6,0 квартал 

20 ввод ПЭ 110 1981 2020 2023 3 6,0 квартал 

27 111209 
ВК 123 ул. 10–й гвардейской 

дивизии 2 – ВК 138 
49   ПЭ 160 1982 2020 2023 3 6,0 квартал 
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№ 

 на 

плане 

Инвен-

тарный 

номер 

Наименование участка 

Протя-

жен- 

ность 

трассы, 

м 

Ввод 
Мате-

риал 

Диа- 

метр, 

мм 

Год 

ввода в 

эксплуа- 

тацию 

Год 

замены  

Теку- 

щий 

год 

Срок 

службы 

%  

износа 
Класс 

ВК 138 – ул. Климентьева 3 6 ввод ПЭ 110 1982 2014 2023 9 18,0 квартал 

28 141315/01 

Реконструкция ВК 130 ул. 

Климентьева 5А – ул. 

Климентьева 5 

55   ПЭ 110 1983 2011 2023 12 24,0 квартал 

29 141661 
ВК 131 ул. Климентьева 3 – ул. 

Климентьева 5а Д/С № 32 
10   сталь 100 1989 2012 2023 11 55,0 квартал 

30 141325 

ВК 131 ул. Климентьева 5а – ВК 

139 – 140 – 141 – 143 – 144 – 146 

– 148 угол ул. Климентьева и ул. 

Кумужинская / ВК 146 – 147 

300   сталь 300 1983   2023 40 100,0 квартал 

20   сталь 100 1983   2023 40 100,0 квартал 

31 111214 ВК 150 – 151 13,5   сталь 150 1984   2023 39 100,0 квартал 

32 111215 ВК 148' – ул. Царевского 5а 12,4 ввод ПЭ 110 1984 2011 2023 12 24,0 квартал 

33 456452 ВК 149 – ул. Царевского 3а 13 ввод ПЭ 110 1977 2008 2023 15 30,0 квартал 
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34 456434 
ВК 141 – 142 – ул. Климентьева 

7/1 
20,5 ввод ПЭ 110 1984 2011 2023 12 24,0 квартал 

35 112052 ВК 153 – Музей ул. Царевского 2 22 ввод сталь 57 1937 2004 2023 19 95,0 квартал 

36 142390 

ВК 140 ул. Климентьева 7 – ВК 

153 – 151 – 155 – 156 – 159 – 160 

– 163 – 164 – 167 – 169 

пересечение ул. Царевского и ул. 

Строительная 

335,5   чугун 150 1937   2023 86 100,0 квартал 

37 111216 

ВК 139 по ул. Климентьева 7 – 

ВК 152 – 150 – 154 – 157 – 161 – 

162 – 165 – 168 – 170 

пересечение ул. Царевского и ул. 

Строительная 

401   сталь 300 1984   2023 39 100,0 квартал 

38 111467 

ВК 144 ул. Клементьева 7/2 – 145 

– оранжерея 
15 ввод сталь 100 1990   2023 33 100,0 квартал 

ВК 144 – ВК 145 22,5   ПЭ 110 1990 2015 2023 8 16,0 квартал 

39 111122 
ВК 145 – Школа № 8 ул. 

Царевского 4 
26 ввод ПЭ 110 1990 2015 2023 8 16,0 квартал 
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40 456435 ВК 146 – ул. Климентьева 7/2 23 ввод ПЭ 110 1984 2011 2023 12 24,0 квартал 

41 456436 
ВК 147 – ул. Климентьева 11/ ВК 

199 – Кумужинская 1 
29 ввод ПЭ 110 1982 2010 2023 13 26,0 квартал 

42 456446 ВК 331 – ул. Кумужинская 3 21 ввод ПЭ 110 1978 2008 2023 15 30,0 квартал 

44 111486 
ВК 158 – "Дом милосердия" ул. 

Царевского 5а 
31 ввод ПЭ 63 1995 2009 2023 14 28,0 квартал 

48 456458 ВК 168 – ул. Царевского 12 26,5 ввод ПЭ 110 1984 2011 2023 12 24,0 квартал 

49 141340 ВК 179 – ул. Царевского 14 21 ввод сталь 76 1985 2003 2023 20 100,0 квартал 

52 142400 

ВК 160 ул. Царевского – ВК 180 

– 181 – 182 – 183 – 184 – 185 ул. 

Кумужинская 

257,5   чугун 150 1937   2023 86 100,0 квартал 

53 111511 
ВК 180 – Строительный проезд 

Школа № 4 
37 ввод сталь 108 1956 2003 2023 20 100,0 квартал 
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54 456449 ВК 181 – Строительный проезд 2 11,5 ввод ПЭ 110 1979 2009 2023 14 28,0 квартал 

55 111217 ВК 186 – ул. Кумужинская 5 10,5 ввод ПЭ 63 1979 2009 2023 14 28,0 квартал 

56 456447 ВК 184 – ул. Кумужинская 7 8 ввод ПЭ 110 1980 2010 2023 13 26,0 квартал 

57 456462 ВК 188 – ул. Строительная 12 20 ввод ПЭ 110 1977 2008 2023 15 30,0 квартал 

58 456450 ВК 188 – Строительный проезд 3 47 ввод сталь 108 1983 2003 2023 20 100,0 квартал 

59 111509 ВК 196 – ул. Строительная 5 47 ввод сталь 76 1959 2003 2023 20 100,0 квартал 

60 142391 

ВК 194 по ул. Климентьева – ВК 

195 – 196 – 185 – 197 – 198 – 199 

– 148 пересечение ул. 

Кумужинская и ул. Климентьева 

391   чугун 125 1937   2023 86 100,0 квартал 

61 111128 
ВК 203 – 204 – пр. Металлургов 

2 ДЮМ 
18 ввод сталь 108 1938 2010 2023 13 65,0 квартал 
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23   чугун 250 1938   2023 85 100,0 квартал 

62 141317 

ВК 200 по ул. Металлургов – ВК 

201 – 206 – 207 – 209 – 179 – 171 

– 170 – 169 – 187 – 188 – 189а – 

189 –193 – 194 пересечение ул. 

Кумужинская и ул. Строительная 

389   сталь 300 1983   2023 40 100,0 квартал 

Строительная 12 ВК 189а – 188 62   ПЭ 225 1983 2016 2023 7 14,0 квартал 

ВК 170 – ВК 187 102   ПЭ 225 1983 2018 2023 5 10,0 квартал 

ВК 189а – ВК 193 98   ПЭ 225 1983 2018 2023 5 10,0 квартал 

ВК 193 – ВК 194 5   ПЭ 160 1983 2019 2023 4 8,0 квартал 

63 111465 ВК 207 – 208 – ул. Царевского 16 

40   чугун 100 1940   2023 83 100,0 квартал 

34,5 ввод чугун 50 1940   2023 83 100,0 квартал 
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64 211134 
ВК 191 по ул. Строительная 10 – 

ВК 192 – ул. Строительна 12а 
43   сталь 76 1940 1998 2023 25 100,0 квартал 

65 456461 

ВК 189 у ул. Строительная 10 – 

ВК 190 – 191 – ул. Строительная 

10 

70   сталь 100 1977 2006 2023 17 85,0 квартал 

ВК 191 – ул. Строительная 10 22 ввод ПЭ 110 1977 2008 2023 15 30,0 квартал 

66 456460 
ВК 211 у Металлургов 10 – ВК 

212 – 213 
57   сталь 50 1957   2023 66 100,0 квартал 

67 111130 

ВК 210 у ул. Металлургов 8 – ВК 

211 
47   чугун 100 1938   2023 85 100,0 квартал 

ВК 211 – ул. Металлургов 10 

(ясли–сад) 
24,8 ввод чугун 50 1938 2007 2023 16 27,2 квартал 

68 456463 
ВК 215 у ул. Строительная 4 – 

ул. Строительная 4а 
131 ввод сталь 57 1937 2001 2023 22 100,0 квартал 

69 456459 
ВК 216 – 215 – ул. Строительная 

4 
2,5   сталь 57 1966 2001 2023 22 100,0 квартал 
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70 456466 ВК 257 – ул. Металлургов 12 4,5 ввод ПЭ 110 1939 2009 2023 14 28,0 квартал 

71 456467 ВК 258 – ул. Металлургов 14 4 ввод ПЭ 110 1953 2009 2023 14 28,0 квартал 

72 111123 
ВК 216 – ул. Строительная 3 

(Школа № 11) 
68 ввод сталь 100 1938 2007 2023 16 80,0 квартал 

73 456445 ВК 221 – Школьный проезд 2 23 ввод сталь 100 1979 2005 2023 18 90,0 квартал 

74 456441 ВК 222 – ул. Школьная 5 10,1 ввод ПЭ 110 1985 2020 2023 3 6,0 квартал 

75 111211 
ВК 222 у ул. Школьная 5 – ВК 

220 у ул. Климентьева 13 
82,5   ПЭ 160 1984 2019 2023 4 8,0 квартал 

76 142299 
ВК 220 – ул. Климентьева 13 

ИТМ ГО  
40 ввод сталь 100 1983   2023 40 100,0 квартал 

77 111212 ВК 220 – ул. Климентьева 13 16 ввод ПЭ 110 1984 2013 2023 10 20,0 квартал 
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78 141339 
ВК 224 – подвал ул. Климентьева 

13 – 225  

192,5   сталь 140 1985 2003 2023 20 100,0 квартал 

33,5   ПЭ 160 1985 2009 2023 14 28,0 квартал 

79 456437 
Подвал ул. Климентьева 13 

(домовая разводка) 
46 ввод сталь 108 1984 2003 2023 20 100,0 квартал 

80 456438 

ВК 226 – ул. Климентьева 15 12 ввод сталь 100 1983 2004 2023 19 95,0 квартал 

ВК 236 – ул. Климентьева 15 9 ввод ПЭ 110 1983 2021 2023 2 4,0 квартал 

81 111210 

ВК 148 пересечение ул. 

Кумужинская и ул. Климентьева 

– ВК 225 

96   сталь 300 1984   2023 39 100,0 квартал 

82 141322 

ВК 225 по ул. Климентьева 13 – 

226 – 227 – 228 пересечение ул. 

Стахановская и ул. Климентьева 

/ ВК 234 – 237 

140,5   сталь 300 1983   2023 40 100,0 квартал 

68,5   ПЭ 160 1983 2014 2023 9 18,0 квартал 
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ВК 226 – ВК 227 112   ПЭ 315 1983 2018 2023 5 10,0 квартал 

83 142387 

 ул. Климентьева 15 – 237 – 238 – 

239 – 240 – 242 – 243 – 244 – 217 

– 216 – 214 – 194 пересечение ул. 

Кумужинская и ул. Строительная 

/ ВК 217 ул. Строительная 2 – 

218 – 219 – 260 памятник Лось 

614,5   чугун 150 1937   2023 86 100,0 магистраль 

ВК 236 – ВК 237 58,5   ПЭ 110 1937 2016 2023 7 14,0 магистраль 

85 456439 ВК 240 – по ул. Стахановская 9 8 ввод ПЭ 63 1983 2010 2023 13 26,0 квартал 

86 456443 ВК 242 – ул. Школьная 2 26,5 ввод сталь 50 1952 2006 2023 17 85,0 квартал 

87 456440 

ВК 243 – ул. Стахановская 11 4,5 ввод ПЭ 110 1957 2012 2023 11 22,0 квартал 

ВК 244 – ул. Стахановская 11 16 ввод ПЭ 110 1957 2012 2023 11 22,0 квартал 
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88 456471 ВК 262 – ул. Металлургов 20 9 ввод сталь 108 1939 2002 2023 21 100,0 квартал 

89 456470 ВК 246 – ул. Металлургов 18 15 ввод сталь 108 1955 1999 2023 24 100,0 квартал 

90 142388 

ВК 245 по ул. Металлургов 20 – 

ВК 246 – 247 – 248 – 250 – 235 – 

234 – 231 – 230 – 229 – 228 

пересечение ул. Стахановская и 

ул. Климентьева 

446,7   чугун 150 1937   2023 86 100,0 квартал 

93 141337/1 
Реконструкция водопровода  наб. 

Климентьева 23 д/с №5 
75   сталь 100 1985 2010 2023 13 65,0 квартал 

94 111499 
ВК 263 – 264 – ул. Климентьева 

23 
43   сталь 76 1984 2010 2023 13 65,0 квартал 

95 141994 

ВК 228 пересечение ул. 

Стахановская и ул. Климентьева 

– ВК 263 – 265 – 293 – 294 – 295 

–296 –297 –298 – 299 – 300 – 301 

– 302 – 303 –304 – 305 – 308 – 

309 – 310 ул. Кирова 15 

1593   сталь 500 1993   2023 30 100,0 водовод 

98 140216/1 

Реконструкция водовода от ВК–

265 наб. Климентьева до ВК 

266–267 

77,3   ПЭ 63 1982 2010 2023 13 26,0 квартал 
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103 111118 

ВК 284 ул. Новопроложенная 14 

– ВК 283 – 282 – ул. 

Новопроложенная 7 Школа № 6 / 

ВК 280 – Новопроложенная 5 / 

ВК 281 – Новопроложенная 5 

10 ввод сталь 76 1939 2003 2023 20 100,0 квартал 

105 456473 ВК 292 – ул. Металлургов 22 9 ввод ПЭ 110 1939 2012 2023 11 22,0 квартал 

108 456476 ВК 288 – ул. Металлургов 24 7 ввод сталь 108 1958 2008 2023 15 75,0 квартал 

109 456478 ВК 311 – ул. Металлургов 26 15 ввод ПЭ 110 1958 2022 2023 1 2,0 квартал 

114 456479 ВК 320 – ул. Металлургов 28 5 ввод ПЭ 110 1959 2009 2023 14 28,0 квартал 

115 142395 
ВК 293 по аллее парка – ВК 324 

– 323 
373,5   чугун 150 1937   2023 86 100,0 квартал 

116 140113 

ВК 30 дамба 31 км – ВК 328 – 

329 –134 – 149 – 330 – 331 – 186 

– 224 – 222 – 221 – 332 – 333 – 

313 – 327 центральный вход в 

городской парк 

1336   сталь 300 1969   2023 54 100,0 водовод 
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Металлургов 22б (перенос 

водопровода из–под гаража на 

участке ВК 332 – 333) 

32   сталь 325 1969 2008 2023 15 75,0 водовод 

ВК 332 (частично от гаражей) – 

333 – 313 
285   сталь 325 1969 2010 2023 13 65,0 водовод 

Участок в районе ВК 332 

(частично до гаражей) в сторону 

ВК 333 

51   сталь 219 1969 2013 2023 10 50,0 водовод 

ВК 221 – ВК 332 282   ПЭ 315 1969 2018 2023 5 10,0 водовод 

ВК 222 – ВК 221 18   ПЭ 315 1969 2018 2023 5 10,0 водовод 

ВК 224 – ВК 222 137   ПЭ 315 1969 2020 2023 3 6,0 водовод 

117 141492 

ВК 94 по Никелевое шоссе – ВК 

200 пересечение ул. 

Металлургов и ул. Царевского 

122,5   сталь 400 1987   2023 36 100,0 водовод 

участок от ВК 94 через дорогу 31,5   сталь 325 1987 2013 2023   0,0 водовод 
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118 142002 

ВК 202 пересечение ул. 

Металлургов и ул. Царевского – 

ВК 334 МПК ул. Металлургов 1 

52   сталь 100 1994   2023 29 100,0 квартал 

119 142384 

ВК 202 пересечение ул. 

Металлургов и ул. Царевского – 

ВК 203 – 251 – 252 – 253 – 254 – 

255 – 210 – 256 – 257 – 258 – 259 

– 260 – 26 1 – 245 – 262 – 292 – 

289 – 288 – 287 – 311 – 312 – 319 

– 320 – 321– 322 – 323 – 327 – 

335 олея парка у ДК / 327 – 462 

ул. Железнодорожная 4 

(Поликлиника) 

1645   чугун 250 1937   2023 86 100,0 магистраль 

120 142396 

ВК 269 пересечение ул. 

Климентьева и ул. 

Новопроложенная – ВК 268 

(перемычка) – ВК 272 – 273 – 

276 – 277 – 278 – 284 – 285 – 286 

– 287 – 336 – 337 – 338 ул. 

Новопроложенная 12 

523,7   чугун 150 1937   2023 86 100,0 магистраль 

121 141335 

ВК 94 по Никелевое шоссе – ВК 

339 – 360 – 357 – 362 – 363 – 364 

– задвижка на ул. Грузовая 

1314   сталь 530 1984   2023 39 100,0 водовод 

122 456492 ВК 340 – пр. Металлургов 3 25 ввод сталь 100 1954 2006 2023 17 85,0 квартал 
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123 111206 ВК 342 – ул. Кольская 4 19 ввод сталь 50 1957 2005 2023 18 90,0 квартал 

124 142392 

ВК 340 у пр. Металлургов 3 – ВК 

341 – 342 – 343 – 122 – 361 – 359 

пересечение ул. Комсомольская 

и ул. Кольская 

183,5   чугун 150 1937   2023 86 100,0 квартал 

ВК 122 – 361 – 359 49   ПЭ 160 1937 2022 2023 1 2,0 квартал 

ВК 360 – 361 6   ПЭ 160   2022 2023 1 2,0 квартал 

125 456493 ВК 346 – пр. Металлургов 5 8,5 ввод ПЭ 110 1953 2009 2023 14 28,0 квартал 

127 142393 

ВК 256 у пр. Металлургов 10 – 

ВК 346 – 347 – 348 – 350 – 351 – 

352 – 353 пересечение ул. 

Комсомольская и ул. Сопчинская 

350   чугун 150 1937   2023 86 100,0 квартал 

128 140211 ВК 345 – ул. Кольская 6 7 ввод сталь 100 1981   2023 42 100,0 квартал 

129 456494 ВК 346 – пр. Металлургов 7 23,3 ввод ПЭ 110 1952 2020 2023 3 6,0 квартал 
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131 456495 ВК 372 – пр. Металлургов 11 5,5 ввод ПЭ 110 1952 2012 2023 11 22,0 квартал 

132 456505 ВК 374 – ул. Стахановская 15 15 ввод сталь 76 1951 2002 2023 21 100,0 квартал 

133 456507 ВК 375 – ул. Стахановская 19 15 ввод сталь 76 1950 2002 2023 21 100,0 квартал 

134 142394 

ВК 260 у памятника Лось – ВК 

372 – 373 – 374 – 375 – 377 – 381 

– 382 – 383 – 384 пересечение ул. 

Стахановская и ул. 

Комсомольская 

356   чугун 150 1937   2023 86 100,0 квартал 

137 456509 ВК 377 – ул. Стахановская 23 12,1 ввод ПЭ 63 1950 2022 2023 1 2,0 квартал 

139 456510 ВК 380 – ул. Стахановская 25 62 ввод сталь 76 1938 2000 2023 23 100,0 квартал 

140 456511 ВК 383 – ул. Стахановская 27 15 ввод сталь 76 1949 2002 2023 21 100,0 квартал 

141 456518 ВК 393 – ул. Стахановская 28 12 ввод сталь 76 1949 2002 2023 21 100,0 квартал 
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143 141526 
ВК – 391 – ул. Комсомольская 12 

Д/Сад № 29 
12 ввод сталь 50 1987   2023 36 100,0 квартал 

145 456516 ВК 397 – ул. Стахановская 24 10 ввод сталь 76 1953 2000 2023 23 100,0 квартал 

146 456514 ВК 398 – ул. Стахановская 20 9 ввод сталь 76 1950 2000 2023 23 100,0 квартал 

147 456512 ВК 399 – ул. Стахановская 16 8 ввод ПЭ 63 1951 2016 2023 7 14,0 квартал 

149 456496 ВК 400 – пр. Металлургов 17 7,5 ввод ПЭ 110 1954 2022 2023 1 2,0 квартал 

150 456497 ВК 401 – пр. Металлургов 19 10 ввод сталь 114 1956 2000 2023 23 100,0 квартал 

151 111138 ВК 402 – пр .Металлургов 21а 40 ввод сталь 150 1988 2005 2023 18 90,0 квартал 

157 111459 
ВК 409 – 410 – ул. 

Комсомольская 11 (типография) 
85 ввод сталь 108 1979 2004 2023 19 95,0 квартал 
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158 456588 ВК 416 – ул. Комсомольская 7 18 ввод сталь 100 1979 2011 2023 12 60,0 квартал 

159 455801 
ВК 362 – ул. Комсомольская 3 

(ДЕЗ) 
33 ввод сталь 57 1993 2010 2023 13 65,0 квартал 

160 140203 

Комсомольская 7а 20 ввод ПЭ 110 1980 2010 2023 13 26,0 квартал 

ВК 413 у ул. Комсомольская 9 – 

ВК 414 – 415 – 416 – 417 – 418 – 

420 – 421 База Горэлектросеть 

179   сталь 100 1980   2023 43 100,0 квартал 

от ВК–418 очистные  АТЦ до 

ВК–416 
190   ПЭ 110 1981 2011 2023 12 24,0 квартал 

161 141344 

ВК 363 у ул. Комсомольская 7 – 

419 – 421 – 422 – 423 – 425 – 426 

– 427 – 428 – 429 – 430 – 431 – 

432 – 433 – 106 территория МТО 

КГМК 

891   сталь 300 1985   2023 38 100,0 магистраль 

ВК 433 (часть) - 432 – 431 – 430 289   ПЭ 315 1985 2021 2023 2 4,0 магистраль 

ВК 428 (часть) - 427 121   ПЭ 315 1985 2021 2023 2 4,0 магистраль 
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ВК 430 – 429 - 428 (часть) 116   ПЭ 315 1985 2022 2023 1 2,0 магистраль 

162 142386 

ВК 120 ул. Кольская 3 – ВК 344 

– 345 – 350 – 378 – 379 – 380 – 

381 – 382 – 392 – 391 – 407 – 494 

– 493 – 490 – 486 ул. 

Комсомольская 23 

1188   чугун 200 1937   2023 86 100,0 магистраль 

ВК 121/1 ул. Кольская 3 – ВК 

344 – 345 – 350 
247,5   ПЭ 160 1937 2018 2023 5 10,0 магистраль 

163 142385 

ВК 359 пересечение ул. Кольская 

и ул. Комсомольская – 358 – 356 

– 355 – 354 – 353 – 388 – 387 – 

386 – 385 – 384 – 389 – 413– 412 

– 411 – 409 – 408 – 439 – 446 –

444 – 453 – 480 – 481 – 482 – 483 

– 485 – 495 – 496 – 497 – 498 – 

499 – 500 – 501 – 502 – 503 – 504 

– 505 – 506 пересечение ул. 

Гагарина и ул. Комсомольской 

1696,5   чугун 150 1937   2023 86 100,0 магистраль 

ВК 498 – 499 – 500 95   ПЭ 160 1937 2022 2023 1 2,0 магистраль 

164 456521 
ВК 444 – ул Новопроложенная 

19  
55 ввод ПЭ 63 1957 2010 2023 13 26,0 квартал 
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165 456528 ВК 445 – ул. Комсомольская 22 7,4 ввод ПЭ 63 1957 2021 2023 2 4,0 квартал 

166 456527 
ВК 446 – 445 – ул. 

Комсомольская 20 
35 ввод сталь 76 1957 2001 2023 22 100,0 квартал 

167 456543 ВК 443 – ул. Нюдовская 9  19 ввод сталь 57 1957 2001 2023 22 100,0 квартал 

168 456542 ВК 443 – ул. Нюдовская 7 5 ввод сталь 57 1958 2001 2023 22 100,0 квартал 

169 142379 

Перенос участка водопровода 

комсомольский пр.3/8 
33   сталь 108 1952 2008 2023 15 75,0 квартал 

ВК 443 у ул. Нюдовская 7 – ВК 

442 – 405 Комсомольский проезд 

3 

72   сталь 80 1952   2023 71 100,0 квартал 

170 456498 ВК 434 – пр. Металлургов 23 9 ввод ПЭ 63 1956 2012 2023 11 22,0 квартал 

171 456499 ВК 336 – пр. Металлургов 27 11 ввод сталь 100 1957 2006 2023 17 85,0 квартал 
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172 456535 ВК 452 – ул. Комсомольская 26а 30 ввод сталь 76 1958 2004 2023 19 95,0 квартал 

173 111125 
ВК 453 – 452 – ул. 

Комсомольская 24 (Школа № 14) 

53   сталь 108 1960 2001 2023 22 100,0 квартал 

15 ввод сталь 108 1960 2002 2023 21 100,0 квартал 

174 456544 ВК 437 – ул. Нюдовская 12 8 ввод сталь 80 1960 2005 2023 18 90,0 квартал 

175 142389 

ВК 389 у ул. Стахановская 28 – 

ВК 393 – 397 – 398 – 399 – 400 – 

401 – 402 – 434 – 435 – 436 – 336 

/ 337 – 447 – 454 – 455 – 456 – 

457 – 459 – 460 – 462 ул. 

Железнодорожная 4 

(Поликлиника) 

1090,3   чугун 150 1937   2023 86 100,0 магистраль 

176 456545 ВК 476 – ул. Нюдовская 18 55 ввод ПЭ 63 1938 2018 2023 5 10,0 квартал 

177 456545 
ВК 477 – 476 – 475 – ул. 

Нюдовская 18а 
44 ввод ПЭ 63 1938 2022 2023 1 2,0 квартал 
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178 111166 ВК 454 – пр .Металлургов 27а 52 ввод сталь 50 1967 2011 2023 12 60,0 квартал 

179 456500 ВК 456 – пр .Металлургов 31 18 ввод сталь 114 1957 2000 2023 23 100,0 квартал 

180 456501 ВК 457 – пр .Металлургов 33 9 ввод сталь 76 1958 2008 2023 15 75,0 квартал 

181 456502 ВК 459 – пр .Металлургов 35 7,9 ввод сталь 100 1958 2007 2023 16 80,0 квартал 

182 211133 
ВК 463 – пр. Металлургов 35А 

(Поликлиника) 
9 ввод ПЭ 110 1977 2016 2023 7 14,0 квартал 

183 111131 

ВК 467 – 468 – ул. 

Железнодорожная 6 
15 ввод сталь 80 1964 2014 2023 9 45,0 квартал 

ВК 467– 468 17   ПЭ 63 1964 2015 2023 8 16,0 квартал 

185 456554 
ВК 469 – ул. Железнодорожная 

5а 
44 ввод сталь 57 1938 2003 2023 20 100,0 квартал 
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188 142401 

ВК 460 у пр. Металлургов 35 – 

ВК 465 – 466 – 467 – 469 – 470 – 

472 – 473 – 474 – 477 – 478 – 451 

– 450 – 449 – 448 – 338 – 437 – 

438 – 442 – 441 – 440 – 

Комсомольский проезд 6 – 440 – 

433 – 439 / 467 – 479 – 484 – 485 

у ул. Комсомольская 34 

946,7   чугун 150 1937   2023 86 100,0 квартал 

5,5   сталь 80 1937 2005 2023 18 90,0 квартал 

ВК 485 – колодец на дороге 

Комсомольская 36 
30   ПЭ 160 1937 2017 2023 6 12,0 квартал 

189 456548 ВК 478 – ул. Нюдовская 11 22 ввод ПЭ 63 1958 2017 2023 6 12,0 квартал 

190 456549 
ул. Нюдовская 11 – ул. 

Нюдовская 13 
10 ввод ПЭ 63 1959 2017 2023 6 12,0 квартал 

191 456550 ВК 473 – ул. Нюдовская 15 21,5 ввод ПЭ 110 1959 2022 2023 1 2,0 квартал 

192 456551 
ул. Нюдовская 15 – ул. 

Нюдовская 17 
5 ввод ПЭ 110 1959 2022 2023 1 2,0 квартал 

193 456547 ВК 479 – ул. Нюдовская 19 18 ввод ПЭ 63 1957 2012 2023 11 22,0 квартал 
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194 456555 
ул. Нюдовская 19 – ул. 

Железнодорожная 9 
10 ввод ПЭ 63 1958 2012 2023 11 22,0 квартал 

195 111109 ВК 479 – ул. Железнодорожная 8 23 ввод ПЭ 63 1958 2009 2023 14 28,0 квартал 

196 111201 ВК 495' – ул. Комсомольская 36а 6 ввод ПЭ 110 1977 2020 2023 3 6,0 квартал 

197 111202 
ВК 495 – 495' у ул. 

Комсомольская 36а 
50 ввод ПЭ 160 1978 2015 2023 8 16,0 квартал 

198 111200 ВК 484 – ул. Комсомольская 36 22 ввод ПЭ 63 1959 2008 2023 15 30,0 квартал 

199 456533 ВК 483 – ул. Комсомольская 34 21 ввод сталь 108 1957 2001 2023 22 100,0 квартал 

200 456532 
ул. Комсомольская 34 – ул. 

Комсомольская 32 
7 ввод сталь 57 1957 2001 2023 22 100,0 квартал 

201 456531 ВК 482 – ул. Комсомольская 30 15 ввод сталь 76 1957 2002 2023 21 100,0 квартал 
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202 456530 ВК 481 – ул. Комсомольская 28 8 ввод сталь 80 1957 2005 2023 18 90,0 квартал 

203 456529 ВК 480 – ул. Комсомольская 26 12 ввод сталь 80 1958 2005 2023 18 90,0 квартал 

204 141424 

ВК 326 центральный вход в 

городской парк – ВК 461 – 489 / 

487 – 488 – 489 – 491 – задвижка 

ул. Грузовая 

930   сталь 500 1986   2023 37 100,0 водовод 

205 111460 
ВК 493 – 492 – ул. 

Комсомольская 21 
19   ПЭ 63 1976 2010 2023 13 26,0 квартал 

206 111518 
ВК 492 – ул. Комсомольская 19 

(Городской рынок) 
22   ПЭ 63 1992 2011 2023 12 24,0 квартал 

207 141446 
ВК 494 – ул. Комсомольская 17 

(КНС) 
6   ПЭ 110 1986 2008 2023 15 30,0 квартал 

208 141425/1 

Задвижка у ул. Грузовая – 

пересечение ул. Кондрикова и 

ул. Грузовая 

участок ул. Кондрикова – ул. 

Морошковая 

545   сталь 250 1986 2012 2023 11 55,0 водовод 
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 141425/2 
ВК 422/1 р–он баз ОРСа – ВК 

858 
1040   ПЭ 315 2019 2019 2023 4 8,0 водовод 

209 142402 

ВК 462 ул. Железнодорожная 4 – 

ВК 463 – 464 – 507 – 508 – 508' – 

509 / 508' – 510 –511 –512 – 335 – 

513 – 514 – 515 – 516 у ул. 

Металлургов 32 (ДК) 

798,5   чугун 200 1937   2023 86 100,0 квартал 

210 141113 

ВК 325 центральный вход в 

городской парк – ВК 326 – 517 – 

518 – 519 – 522 – 524 – 525 – 526 

– 527 – 528 – 529 – 530 – 531 – 

532 – 533 – 534 –535 – 536 – 537 

1402   сталь 300 1972   2023 51 100,0 магистраль 

212 111466 
ВК 524 – 523 – Городской 

стадион 

20   ПЭ 110 1963 2022 2023 1 2,0 квартал 

14 ввод ПЭ 110 1963 2022 2023 1 2,0 квартал 

213 211120 

ВК 526 у ул. Кирова 5 – ВК 543 – 

542 – Хирургический корпус 
230   сталь 150 1986   2023 37 100,0 квартал 

Хирургический корпус ВВОДА 

№1,2 (2 шт.) 
20 ввод ПЭ 110 1986 2016 2023 7 14,0 квартал 
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214 211110 
ВК 543 – 546 – 547 – 549 у 

роддома 
150   сталь 219 1992   2023 31 100,0 квартал 

215 211121 

ВК 546 у пункта переливания 

крови – ВК 545 – 544 – 

Туботделение 

25   ПЭ 63 1954 2015 2023 8 16,0 квартал 

75   ПЭ 160 2015 2018 2023 5 10,0 квартал 

216 211125 
ВК 549 у роддома – 548 – 296 

врезка в магистраль 
142   сталь 109 1992   2023 31 100,0 квартал 

217 211128 ВК 548 – роддом 4 ввод ПЭ 110 1988 2015 2023 8 16,0 квартал 

218 211126 ВК 550 – терапия, ввод №2 20 ввод ПЭ 110 1993 2016 2023 7 14,0 квартал 

219 211124 

ВК 549 у роддома – ВК 550 – 551 

– 552 – 553 – 298 врезка в 

магистраль 

133,5   сталь 109 1938   2023 85 100,0 квартал 

220 211127 ВК 552 – роддом 7,5 ввод ПЭ 110 1988 2015 2023 8 16,0 квартал 
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221 211114 ВК 557 – 556 – терапия, ввод №1 11 ввод ПЭ 110 1966 2015 2023 8 16,0 квартал 

222 211130 ВК 298 – 554 – пищеблок 90 ввод сталь 89 1994   2023 29 100,0 квартал 

223 211131 ВК 299 – большой склад 4 ввод сталь 20 1994   2023 29 100,0 квартал 

224 211113 
ВК 299 у большого склада – 555 

– 557 – 558 у хозцеха 
100   сталь 150 1954   2023 69 100,0 квартал 

225 211118 ВК 558 – 559 – хозцех 20   ПЭ 110 1954 2015 2023 8 16,0 квартал 

226 211111 ВК 558 у хозцеха – ВК 309 100   сталь 150 1954   2023 69 100,0 квартал 

227 211112 
Врезка от перемычки хозцеха – 

ВК 560 – Морг 
21 ввод ПЭ 110 1972 2016 2023 7 14,0 квартал 

228 211115 ВК 301 – Скорая 22 ввод сталь 57 1953   2023 70 100,0 квартал 
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229 211119 
ВК 304 – пункт переливания 

крови 
4 ввод ПЭ 110 1995 2015 2023 8 16,0 квартал 

230 211116 ВК 305 – 306 – блок МЦГБ 54 ввод сталь 100 1994   2023 29 100,0 квартал 

231 211117 
Врезка от ввода в гараж – 307 – 

КПП 
31,5   сталь 100 1995   2023 28 100,0 квартал 

232 111244 

ВК 529 у ул. Кирова 11 – ВК 561 

– 562 –563 –564 –565 – 566 – 567 

у ул. Кирова 7а 

235   чугун 200 1973   2023 50 85,0 квартал 

233 456397 ВК 562 – ул. Кирова 11 48 ввод ПЭ 110 1975 2010 2023 13 26,0 квартал 

234 111177 ВК 531 – ул. Кирова 15 22,3 ввод ПЭ 110 1983 2010 2023 13 26,0 квартал 

235 456399 

ВК 533 – ул. Кирова 17/1 8 ввод сталь 100 1974 2006 2023 17 85,0 квартал 

ВК 535 – ул. Кирова 17/1 7,5 ввод сталь 100 1974 2006 2023 17 85,0 квартал 
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ВК 570 14,5 ввод сталь 100 1974 2006 2023 17 85,0 квартал 

236 141150 
ВК 532 у ул. Кирова 15 – 570 – 

569 – 568 у ул. Кирова 13 
156   чугун 200 1974   2023 49 83,3 квартал 

237 456395 ВК 568 – ул. Кирова 13 7,5 ввод сталь 100 1973 2006 2023 17 85,0 квартал 

238 111503 ВК 568 – ул. Кирова 13/3 44 ввод ПЭ 110 1979 2009 2023 14 28,0 квартал 

239 141151 
ВК 568 у ул. Кирова 13 – ВК 563 

у ул. Кирова 9 
80   чугун 150 1973   2023 50 85,0 квартал 

240 111245 ВК 564 – ул. Кирова 9 10 ввод сталь 108 1973 2008 2023 15 75,0 квартал 

241 141160 
ВК 572 у ул. Кирова 13/3 – ВК 

573 у ул. Кирова 13/ 3 
41   чугун 200 1975   2023 48 81,6 квартал 

242 456396 
ВК 572, ВК 574, ВК 576 – ул. 

Кирова 13/3 
25   сталь 80 1975   2023 48 100,0 квартал 



46 

 
 

№ 

 на 

плане 

Инвен-

тарный 

номер 

Наименование участка 

Протя-

жен- 

ность 

трассы, 

м 

Ввод 
Мате-

риал 

Диа- 

метр, 

мм 

Год 

ввода в 

эксплуа- 

тацию 

Год 

замены  

Теку- 

щий 

год 

Срок 

службы 

%  

износа 
Класс 

243 140165 
ВК 573 у ул. Кирова 13/3 – ВК 

574 у ул. Кирова 13/3 
59   чугун 200 1975   2023 48 81,6 квартал 

244 141179 
ВК 574 у ул. Кирова 13/3 – ВК 

575 – 576 – 567 у ул. Кирова 7а 
153   чугун 200 1976   2023 47 79,9 квартал 

245 141298 

ВК 567 у ул. Кирова 7а – ВК 577 

– 578 – 579 – 580 у пр. 

Металлургов 42/6 

316   сталь 200 1981   2023 42 100,0 квартал 

246 111270 ВК 577 – пр. Металлургов 42/7 13 ввод ПЭ 110 1996 2012 2023 11 22,0 квартал 

247 456423 ВК 578 – пр. Металлургов 42/4 11,5 ввод ПЭ 110 1981 2010 2023 13 26,0 квартал 

248 456424 ВК 579 – пр. Металлургов 42/5 9,5 ввод ПЭ 110 1981 2010 2023 13 26,0 квартал 

249 111170 ВК 580 – пр. Металлургов 42/6 21 ввод ПЭ 110 1982 2010 2023 13 26,0 квартал 

250 111169 

ВК 580 у пр. Металлургов 42/6 – 

581– ВК 582 у пр. Металлургов 

48/1 

33,5   сталь 219 1982   2023 41 100,0 квартал 
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ВК 581 – ВК 582 120   ПЭ 160 1982 2013 2023 10 20,0 квартал 

251 111168 ВК 581 – ул. Металлургов 42/3 10 ввод сталь 100 1973 1997 2023 26 100,0 квартал 

252 141093 

ВК 595 у пр. Металлургов 48/1 – 

ВК 698 – 582 – 583 – 585 – 586 – 

587 у пр. Металлургов 38 

266,5   ПЭ 160 1969 2018 2023 5 10,0 квартал 

253 111502 
ВК 583 – ВК 584 – пр. 

Металлургов 46а Д/С № 12 
32   сталь 114 1973 2007 2023 16 80,0 квартал 

254 456425 ВК 583 – пр. Металлургов 46 21 ввод сталь 108 1969 2003 2023 20 100,0 квартал 

255 111242 ВК 585 – пр. Металлургов 42/1 29,5 ввод ПЭ 110 1969 2022 2023 1 2,0 квартал 

256 456422 ВК 586 – пр. Металлургов 40 13 ввод ПЭ 110 1984 2011 2023 12 24,0 квартал 

257 111167 
пр. Металлургов 42/1 – пр. 

Металлургов 42/2 
37 ввод сталь 100 1969 2005 2023 18 90,0 квартал 
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258 456421 ВК 587 – пр. Металлургов 38 5 ввод ПЭ 110 1968 2017 2023 6 12,0 квартал 

259 141089 
ВК 587 у пр. Металлургов 38 – 

ВК 590 пр. Металлургов 34 

150   сталь 300 1968   2023 55 100,0 квартал 

60   чугун 300 1968   2023 55 93,5 квартал 

260 142325 

ВК 589 у пр. Металлургов 39 – 

ВК 590 – 591 – 592 – 593 у пр. 

Металлургов 34 

176   сталь 150 1996   2023 27 100,0 квартал 

261 456420 

ВК 591– пр. Металлургов 34 12,5 ввод сталь 100 1963 2006 2023 17 85,0 квартал 

ВК 592– пр. Металлургов 34 12 ввод сталь 100 1963 2006 2023 17 85,0 квартал 

ВК 593– пр. Металлургов 34 12 ввод сталь 100 1963 2006 2023 17 85,0 квартал 

262 455488 
ВК 668' – ул. Кирова 17/2а 

(ЖЭУ) 
9 ввод сталь 80 1992   2023 31 100,0 квартал 
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263 456400 ВК 594 – ул. Кирова 17/2 15 ввод сталь 108 1976 2001 2023 22 100,0 квартал 

264 141170 

ВК 572 у ул. Кирова 13/3 – ВК 

571 – 594 – 595 – 596 – 597 – 598 

– 599 – 600 – 601 – 602 – 605 – 

606 у ул. Кирова 25/3 (Д/С № 18) 

458   чугун 200 1976   2023 47 79,9 квартал 

ВК 597– 598 55   ПЭ 160 1976 2015 2023 8 16,0 квартал 

265 111117 ВК 596 – Школа № 5 55 ввод сталь 108 1984 2008 2023 15 75,0 квартал 

266 456401 ВК 597 – ул. Кирова 17/3 20 ввод ПЭ 110 1976 2009 2023 14 28,0 квартал 

267 456398 ВК 614 – ул. Кирова 19/2 7,5 ввод сталь 108 1981 2001 2023 22 100,0 квартал 

268 141302 
ВК 537 у ул. Кирова 19/1 – ВК 

614 у ул. Кирова 19/2 
77,5   сталь 108 1982 2001 2023 22 100,0 квартал 

269 111176 ВК 615 – ул. Кирова 19/1 16,5 ввод ПЭ 63 1981 2010 2023 13 26,0 квартал 
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270 456402 ВК 616 – ул. Кирова 21 16,9 ввод ПЭ 110 1981 2010 2023 13 26,0 квартал 

271 141300 ВК 617 – ул. Кирова 23 24,4 ввод ПЭ 110 1981 2010 2023 13 26,0 квартал 

273 111482 

ВК 618 у ул. Кирова 23 – ВК 541 

ул. Кирова 10 (КБ Мончебанк) 
128   ПЭ 160 1985 2017 2023 6 12,0 квартал 

Участок 40   ПЭ 160 1985 2015 2023 8 16,0 квартал 

274 141313 

ВК 537 у ул. Кирова 19 – ВК 615 

– 616 – 617 – 618 – 619 – 622 – 

623 ул. Кирова 31 

576   сталь 300 1983   2023 40 100,0 квартал 

275 111258 ВК 621 – ул. Кирова 29 50 ввод ПЭ 110 1982 2011 2023 12 24,0 квартал 

276 456404 ВК 604 – ул. Кирова 25/1 11 ввод ПЭ 110 1979 2009 2023 14 28,0 квартал 

277 141214 ВК 619 – 620 – 621 – 604  98   ПЭ 160 1980 2018 2023 5 10,0 квартал 
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604 – в магистраль у ул. Кирова 

25/2 
96   сталь 200 1980   2023 43 100,0 квартал 

278 456403 
ВК 602 у ул. Кирова 25/2 – ВК 

603 – ул. Кирова 23/2 
77 ввод сталь 100 1981   2023 42 100,0 квартал 

279 456405 ВК 605 – ул. Кирова 25/2 7,5 ввод ПЭ 110 1981 2011 2023 12 24,0 квартал 

280 141220 
ВК 607 – ул. Кирова 25/3 (Д/С 

№18) 
24 ввод ПЭ 63 1980 2010 2023 13 26,0 квартал 

281 456415 
ВК 608 – Ленинградская 

набережная 32/2 
20 ввод сталь 108 1978 1999 2023 24 100,0 квартал 

282 141193 

ВК 607  у ул.Кирова 25/3 – ВК 

608 – 609 у Ленинградская 

набережная 34/2 

176   сталь 200 1979   2023 44 100,0 квартал 

283 111178 
ВК 611 – Ленинградская 

набережная 32/1 
10 ввод сталь 57 1980 2001 2023 22 100,0 квартал 

284 141172 

ВК 629 у Ленинградская 

набережная 34/2 – ВК 630 – 609 

– 631 у Ленинградская 

набережная 30/3 

103   чугун 150 1976   2023 47 79,9 квартал 
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ВК 609 – 610 – 611 – 612 – 613 135   сталь 200 1976   2023 47 100,0 квартал 

ВК 613 – ВК 613' у 

Ленинградская набережная 30/1 
80,5   сталь 300 1976   2023 47 100,0 квартал 

ВК 629 у Ленинградская 

набережная 34/2 – ВК 630 – 609 
67   сталь 159 1976 2002 2023 21 100,0 квартал 

ВК 611 - ВК 612 - ВК 613 (часть) 54   сталь 219 1976 2008 2023 15 75,0 квартал 

ВК 631 – ВК 643 60,3   ПЭ 110 1976 2018 2023 5 10,0 квартал 

285 456416 
ВК 630 – Ленинградская 

набережная 34/2 
10 ввод сталь 108 1976 2002 2023 21 100,0 квартал 

286 111127 
ВК 629 – Ленинградская 

набережная 34/3 
44 ввод ПЭ 110 1979 2009 2023 14 28,0 квартал 

287 141173 

ВК 629 у Ленинградская 

набережная 34/2 – ВК 628 – 627 

– 623 – 624 – 625 – 626 – 613 у 

331   чугун 300 1976   2023 47 79,9 квартал 
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Ленинградская набережная 30/1 

32   чугун 159 1976   2023 47 79,9 квартал 

ВК 629 у Ленинградская 

набережная 34/2 – ВК 628 – 627 
83   сталь 159 1976 2002 2023 21 100,0 квартал 

288 111179 
ВК 628 – Ленинградская 

набережная 36 
14 ввод сталь 108 1980 2003 2023 20 100,0 квартал 

289 111257 ВК 627 – пр. Кирова 27 18 ввод сталь 108 1979 2002 2023 21 100,0 квартал 

290 456406 ВК 624 – пр. Кирова 31  12,5 ввод сталь 80 1976 2007 2023 16 80,0 квартал 

291 456417 
ВК 625 – Ленинградская 

набережная 38 
20 ввод сталь 100 1980 1999 2023 24 100,0 квартал 

292 456410 
ВК 613' – Ленинградская 

набережная 30/1 
20 ввод сталь 108 1978 2003 2023 20 100,0 квартал 

293 141167 

ВК 646 у Ленинградская 

набережная 30/1 – ВК 645 – 643 

Ленинградская набережная 30/3 

141   чугун 200 1975   2023 48 81,6 квартал 
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294 456411 
ВК 645 – Ленинградская 

набережная 30/2 
6,5   сталь 100 1977 2006 2023 17 85,0 квартал 

295 456408 

Врезка в магистраль – ВК 644 – 

Ленинградская набережная 28/1 / 

ВК 642 – Ленинградская 

набережная 28/1 / ВК 640 – 

Ленинградская набережная 28/1 

77 ввод сталь 108 1976 2004 2023 19 95,0 квартал 

296 456412 
ВК 631 – Ленинградская 

набережная 30/3 
12 ввод сталь 100 1977 2006 2023 17 85,0 квартал 

297 111180 
ВК 642 – Ленинградская 

набережная 30/4 
8 ввод сталь 108 1977 2008 2023 15 75,0 квартал 

298 111181 
ВК 641 – Ленинградская 

набережная 30/5 
7 ввод сталь 108 1977 2008 2023 15 75,0 квартал 

299 456409 
ВК 638 – Ленинградская 

набережная 28/2 
22 ввод сталь 108 1979 2002 2023 21 100,0 квартал 

300 141174 

ВК 643 у Ленинградская 

набережная 30/3 – ВК 642 – 641 

– 640 – 639 – 638 – 637 – 636 – 

635 – 634 – 595 пр. Кирова 17/2 

419   чугун 200 1976   2023 47 79,9 квартал 
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301 141217 

ВК 637 у Ленинградская 

набережная 28/2 – ВК 633 у 

Ленинградская набережная 30/6 

40   ПЭ 160 1980 2015 2023 8 16,0 квартал 

302 456413 
ВК 633 – Ленинградская 

набережная 30/6 
13 ввод ПЭ 110 1979 2009 2023 14 28,0 квартал 

303 140205 

ВК 633 у Ленинградская 

набережная 30/6 – ВК 632 – 600 

у пр. Кирова 25/2 

56   ПЭ 160 1980 2015 2023 8 16,0 квартал 

ВК 600–632 43   ПЭ 160 1980 2015 2023 8 16,0 квартал 

304 456414 
ВК 632 – Ленинградская 

набережная 30/7 
13 ввод сталь 108 1980 2002 2023 21 100,0 квартал 

305 111135 

ВК 651 – 650 – 649 – 648 – 

Ленинградская набережная 26/3 

(Д/С №28) 

109   сталь 108 1982   2023 41 100,0 квартал 

ВК 648 – Ленинградская 

набережная 26/3 (ДОУ № 28) 
9 ввод сталь 108 1982 2010 2023 13 65,0 квартал 

306 453768 
ВК 649 – Ленинградская 

набережная 28 (ИТМ ГО) 
42 ввод сталь 76 1987   2023 36 100,0 квартал 
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307 456407 
ВК 650 – Ленинградская 

набережная 26/2 
12 ввод сталь 108 1982 2003 2023 20 100,0 квартал 

308 111183 
ВК 647 – Ленинградская 

набережная 28/1 
9,6   ПЭ 110 1985 2011 2023 12 24,0 квартал 

309 141182 

ВК 613' у Ленинградская 

набережная 30/1 – ВК 646 – 647 

– 651 – 652 – 653 – 654 – 656 у 

ул. Котульского 6 

495   сталь 300 1976   2023 47 100,0 квартал 

310 111185 ВК 657 – ул. Котульского 6 20 ввод ПЭ 110 1972 2008 2023 15 30,0 квартал 

311 456419 ВК 658 – ул. Котульского 4 18 ввод сталь 108 1971 2008 2023 15 75,0 квартал 

312 456418 ВК 659 – ул. Котульского 2 9 ввод сталь 108 1972 2009 2023 14 70,0 квартал 

313 141108 

ВК 657 у ул. Котульского 6 – 658 

– 659 – 660 – 661 – 662 у пр. 

Металлургов 54 

237,5   чугун 250 1972   2023 51 86,7 квартал 

ВК 661 – 662 у пр. Металлургов 

54 
112,5   ПЭ 225 1972 2016 2023 7 14,0 квартал 
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314 111111 
ВК 661 – ул. Котульского 1 

(Школа №1) 
2 ввод ПЭ 110 1972 2016 2023 7 14,0 квартал 

315 456429 ВК 662 – пр. Металлургов 54 32 ввод ПЭ 110 1971 2012 2023 11 22,0 квартал 

316 111458/1 

Реконструкция ввода 

водопровода от ВК–663 до ВК–

663а с вводом в здание 

Музыкальной школы 

80 ввод сталь 108 1978 2010 2023 13 65,0 квартал 

317 456430 ВК 664 – пр. Металлургов 58 18 ввод сталь 100 1974 2007 2023 16 80,0 квартал 

318 456431 ВК 664 – пр. Металлургов 60 32 ввод сталь 108 1971 2000 2023 23 100,0 квартал 

319 141103 

ВК 662 у пр. Металлургов 54 – 

663 – 664 – 665 – 666 – 667 – 668 

– 655 у пр. Металлургов 48/1 

73   чугун 250 1971   2023 52 88,4 квартал 

ВК 665–664 27   ПЭ 160 1971 2016 2023 7 14,0 квартал 

ВК 668–665 72   ПЭ 160 1971 2016 2023 7 14,0 квартал 
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ВК 668–655 71   ПЭ 160 1971 2015 2023 8 16,0 квартал 

320 141154 
ВК 665 у пр. Металлургов 52 – 

ВК 669 – 670 
121,5   ПЭ 160 1974 2016 2023 7 14,0 квартал 

321 456428 ВК 668 – пр. Металлургов 50 9 ввод ПЭ 110 1970 2008 2023 15 30,0 квартал 

322 456427 ВК 655 – пр. Металлургов 48/2 29 ввод ПЭ 110 1969 2020 2023 3 6,0 квартал 

323 456426 ВК 655 – пр. Металлургов 48/1 12 ввод сталь 100 1969 2007 2023 16 80,0 квартал 

324 111184 
ВК 657 у ул. Котульского 6 – 656 

– 671 – 673 у пр. Металлургов 68 
143   сталь 200 1972   2023 51 100,0 квартал 

325 111134 ВК 671 – ул. Котульского 3 22 ввод сталь 108 1987 2003 2023 20 100,0 квартал 

326 111172 
ВК 673 – 672 – пр. Металлургов 

66 
28   сталь 100 1968   2023 55 100,0 квартал 
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ВК 672 – Металлургов 66  12 ввод сталь 108 1969 2008 2023 15 75,0 квартал 

327 111174 ВК 674 – пр. Металлургов 68 12 ввод сталь 100 1970 1996 2023 27 100,0 квартал 

328 111175 ВК 676 – пр. Металлургов 70 13 ввод сталь 108 1970 2008 2023 15 75,0 квартал 

329 111173 

ВК 673 у пр. Металлургов 68 – 

ВК 674 – 675 – 676 – 677 – 678 у 

памятника защитников 

Заполярья 

320   чугун 200 1970   2023 53 90,1 квартал 

330 111171 

ВК 681 – 682 54   ПЭ 110 1967 2015 2023 8 16,0 квартал 

ВК 682 – пр. Металлургов 64 3,7 ввод ПЭ 110 1967 2021 2023 2 4,0 квартал 

331 140207 
ВК 682 – 683 – пр. Металлургов 

62 
27   ПЭ 110 1980 2011 2023 12 24,0 квартал 

332 111203 
ВК 495' у ул. Комсомольская 36а 

– ВК 684 
41   ПЭ 160 1978 2020 2023 3 6,0 квартал 
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ВК 684 – ул. Комсомольская 38/1 21 ввод ПЭ 110 1978 2009 2023 14 28,0 квартал 

333 111241 ВК 684 – ул. Комсомольская 38/2 17 ввод сталь 100 1976 2007 2023 16 80,0 квартал 

334 211135 ВК 507 – пр. Ленина 2 34 ввод сталь 76 1964 2007 2023 16 80,0 квартал 

335 456534 ВК 497 – ул. Комсомольская 40 17 ввод сталь 80 1959 2005 2023 18 90,0 квартал 

336 111204 ВК 496 – ул. Комсомольская 40а 38 ввод сталь 100 1970 2007 2023 16 80,0 квартал 

337 111205 
ВК 685 – 686 – ул. 

Комсомольская 25а 
32   ПЭ 110 1988 2013 2023 10 20,0 квартал 

338 456590 

ВК 689 – пр. Ленина 6 

(общежитие "Заря") 
29 ввод ПЭ 110 1985 2015 2023 8 16,0 квартал 

ВК 688 – пр. Ленина 6 

(общежитие "Заря") 
12 ввод ПЭ 110 1985 2015 2023 8 16,0 квартал 
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ВК 687 – 688 пр. Ленина 6 

(общежитие "Заря") 
14   ПЭ 110 1985 2015 2023 8 16,0 квартал 

338А 112224 
ВК 687 – ул. Комсомольская, 

автовокзал 
28,6 ввод сталь 76 2002   2023 21 100,0 квартал 

339 111196 

ВК 486 у ул. Комсомольская 23 – 

ВК 685 – 687 – 689 – 690 у пр. 

Ленина 17 

565   сталь 400 1978   2023 45 100,0 квартал 

340 111462 
ВК 701 – пр. Металлургов 37 

(Администрация) 
12 ввод ПЭ 110 1969 2010 2023 13 26,0 квартал 

341 456308 
ВК 702, ВК 704, ВК 705 – пр. 

Металлургов 39 
34 ввод сталь 100 1962 2006 2023 17 85,0 квартал 

342 111512 
ВК 717 – пр. Металлургов 39а 

(филиал центра культуры) 
55 ввод сталь 76 1962 2004 2023 19 95,0 квартал 

343 456324 

ВК 718 – ул. Гагарина 26 25 ввод ПЭ 63 1960 2010 2023 13 26,0 квартал 

ВК 717 – 718 36   ПЭ 63 1960 2010 2023 13 26,0 квартал 
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344 456323 ВК 718 – 719 – ул. Гагарина 24 22 ввод ПЭ 63 1960 2010 2023 13 26,0 квартал 

345 111235 ВК 860 – ул. Морошковая 6 25 ввод ПЭ 110 1993 2014 2023 9 18,0 квартал 

346 456322 ВК 719 – 720 – ул. Гагарина 22 35 ввод ПЭ 63 1960 2010 2023 13 26,0 квартал 

347 456327 ВК 707 – ул. Гагарина 30 22,5 ввод ПЭ 110 1961 2020 2023 3 6,0 квартал 

348 456325 ВК 709 – ул. Гагарина 28 22,1 ввод ПЭ 110 1960 2020 2023 3 6,0 квартал 

349 456328 ВК 711 – ул. Гагарина 20 22,5 ввод ПЭ 110 1960 2020 2023 3 6,0 квартал 

350 456321 ВК 505 – ул. Комсомольская 50 26 ввод ПЭ 63 1959 2008 2023 15 30,0 квартал 

351 456320 ВК 713 – ул. Комсомольская 48 10 ввод ПЭ 63 1959 2010 2023 13 26,0 квартал 
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352 456319 ВК 500 – ул. Комсомольская 44 27 ввод сталь 50 1960 2006 2023 17 85,0 квартал 

353 456318 ВК 499 – ул. Комсомольская 42 17 ввод сталь 108/76 1960 1999 2023 24 100,0 квартал 

354 456317 ВК 699 – пр. Ленина 5 5,5 ввод ПЭ 63 1960 2015 2023 8 16,0 квартал 

355 142397 

ВК 701 у пр. Металлургов 37 – 

ВК 509 – 700 – 699 – 498 – 697 – 

696 – 695 – 694 – 693 – 692 – 691 

у пр. Ленина 17 

556   чугун 200 1937   2023 86 100,0 магистраль 

356 142405 

ВК 703 у пр. Металлургов 39 – 

ВК 717 – 716 – 715 – 714 – 713 – 

502 / ВК 501 – 760 – 759 – 758 – 

757 – 756 – 755 – 754 – 753 – 749 

– 748 – 747 – 743 у ул. Комарова 

8 / ВК 755 у ул. Советская 12 – 

ВК 752 у ул. Гагарина 14а 

457,3   чугун 150 1937   2023 86 100,0 магистраль 

ВК 703 у пр. Металлургов 39 – 

ВК 717 – 716 – 715 
188   ПЭ 160 1937 2022 2023 1 2,0 магистраль 

357 142403 

ВК 706 пересечение ул. Гагарина 

и пр. Металлургов – ВК 707 – 

708 – 709 –710 – 711 – 712 – 506 

– 732 – 733 – 734 – 735 – 736 – 

912,6   чугун 150 1937   2023 86 100,0 магистраль 
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737 – 739 – 740 / ВК 741 – 772 – 

773 – 774 – 775 – 776 у ул. 

Бредова 8 / ВК 735 у ул. 

Гагарина 12 – 752 у ул. Гагарина 

14а 

ВК 735 – 752 (р–он КК 2275 

(участок)) 
7,4   ПЭ 110 1937 2019 2023 4 8,0 магистраль 

358 142398 

ВК 701 у пр. Металлургов 37 – 

ВК 702 – 703 – 704 – 705 – 589 – 

706 – 721 – 722 – 723 – 724 – 725 

– 670 – 790 – 791 – 681 – 680 – 

678 – 679 у памятника 

защитников Заполярья 

1228   чугун 200 1937   2023 86 100,0 магистраль 

359 456587 ВК 710 – ул. Гагарина 11 6 ввод сталь 50 1959   2023 64 100,0 квартал 

360 111220 ВК 709 –  ул. Гагарина 13 6 ввод ПЭ 63 1961 2010 2023 13 26,0 квартал 

361 456329 ВК 708 –  ул. Гагарина 15 8 ввод ПЭ 63 1961 2009 2023 14 28,0 квартал 

362 456309 ВК 721 – пр. Металлургов 41 11,5 ввод ПЭ 110 1960 2020 2023 3 6,0 квартал 
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363 456310 
ВК 722, ВК 723 – пр. 

Металлургов 43 
19 ввод ПЭ 63 1960 2018 2023 5 10,0 квартал 

364 456311 ВК 724 –  пр. Металлургов 45 11,2 ввод ПЭ 63 1983 2020 2023 3 6,0 квартал 

365 141333 
ВК 726 – Комсомольская 

набережная 64 
22,5 ввод ПЭ 110 1984 2011 2023 12 24,0 квартал 

366 456331 
ВК 727 – Комсомольская 

набережная 62 
8,6 ввод ПЭ 63 1961 2010 2023 13 26,0 квартал 

367 456330 
ВК 728 – Комсомольская 

набережная 60 
35 ввод ПЭ 63 1961 2008 2023 15 30,0 квартал 

368 111239 

ВК 725 у пр. Металлургов 45 – 

ВК 726 – 727 – 728 – 729 – 730 у 

Комсомольская набережная 52/9 

/ врезка в водовод – ВК 731 – 732 

– пересечение ул. Гагарина и 

Комсомольская набережная  

325   чугун 200 1976   2023 47 79,9 квартал 

ВК 731–729 141   ПЭ 225 1976 2017 2023 6 12,0 квартал 
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ВК 731 – 732 95   ПЭ 225 1976 2016 2023 7 14,0 квартал 

369 111240 
ВК 730 – Комсомольская 

набережная 52/9 
38 ввод ПЭ 110 1976 2012 2023 11 22,0 квартал 

370 456372 ВК 696 – пр. Ленина 9 6 ввод ПЭ 110 1948 2013 2023 10 20,0 квартал 

371 456373 ВК 695 – пр. Ленина 11 7,5 ввод ПЭ 63 1948 2009 2023 14 28,0 квартал 

372 456374 ВК 693 – пр. Ленина 13 6 ввод сталь 50 1948 1999 2023 24 100,0 квартал 

373 456375 ВК 692 – пр. Ленина 15/2 7,5 ввод ПЭ 63 1950 2015 2023 8 16,0 квартал 

374 456371 ВК 500 – ул. Комсомольская 25 5 ввод сталь 108 1949 2004 2023 19 95,0 квартал 

375 456369 ВК 760 – ул. Советская 16 6 ввод ПЭ 63 1947 2013 2023 10 20,0 квартал 
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376 111113 
ВК 759 – Школа № 3 по ул. 

Советская  
34 ввод сталь 150 1967 2006 2023 17 85,0 квартал 

377 456368 ВК 757 – ул. Советская 14 6,5 ввод ПЭ 63 1947 2009 2023 14 28,0 квартал 

378 456370 ВК 756 – ул. Советская 13 21 ввод сталь 50 1946 2007 2023 16 80,0 квартал 

379 456367 ВК 755 – ул. Советская 12 7 ввод ПЭ 63 1947 2009 2023 14 28,0 квартал 

380 456366 ВК 753 – ул. Советская 10 5 ввод ПЭ 63 1949 2013 2023 10 20,0 квартал 

382 456391 ВК 747 – ул. Комарова 4 45 ввод ПЭ 63 1948 2011 2023 12 24,0 квартал 

383 111112 
ВК 504 – ул. Комсомольская 

31/16 (Школа №3) 
30 ввод сталь 150 1938 2006 2023 17 85,0 квартал 

384 456364 ВК 734 – ул. Гагарина 14 15 ввод ПЭ 110 1946 2019 2023 4 8,0 квартал 
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385 456365 ВК 752 – ул. Гагарина 14а 20 ввод сталь 76 1946 2004 2023 19 95,0 квартал 

388 456392 ВК 737 – 738  23,5 ввод ПЭ 63 1938 2018 2023 5 10,0 квартал 

389 111102 ВК 786 – пр. Ленина 25 49,2 ввод ПЭ 110 1964 2013 2023 10 20,0 квартал 

390 111101 ВК 787 – 786 – пр. Ленина 23 

21   ПЭ 110 1964 2015 2023 8 16,0 квартал 

9 ввод ПЭ 110 1964 2012 2023 11 22,0 квартал 

391 456393 ВК 788 – пр. Ленина 21 21,5 ввод ПЭ 63 1964 2009 2023 14 28,0 квартал 

392 111103 

ВК 785 персечение ул. Бредова и 

пр. Ленина – ВК 789 – врезка в 

водовод у пр. Ленина 17 

250   чугун 400 1987   2023 36 61,2 квартал 

393 111199 ВК 746 – пр. Ленина 17 9 ввод сталь 76 1981 2003 2023 20 100,0 квартал 
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394 111100 ВК 744 – пр. Ленина 19 21 ввод сталь 76 1965 2008 2023 15 75,0 квартал 

396 456379 
Врезка в водовод 1, врезка в 

водовод 2 – ул. Советская 6 
13   сталь 50 1940   2023 83 100,0 квартал 

399 456378 ВК 766 – ул. Советская 5 35 ввод ПЭ 63 1941 2018 2023 5 10,0 квартал 

401 142406 

ВК 744 у ул. Советская 8 – ВК 

761 – 762 – 763 – 766 – 769 – 774 

у ул. Гагарина 3 

67   чугун 100 1937   2023 86 100,0 квартал 

ВК 744 у ул. Советская 8 – ВК 

761 – 762 – 763 – 766 – 769 
236   ПЭ 160 1937 2017 2023 6 12,0 квартал 

403 456359 ВК 775 – ул. Гагарина 4 8 ввод ПЭ 63 1956 2018 2023 5 10,0 квартал 

404 456358 ВК 776 – ул. Гагарина 2/8 10 ввод сталь 76 1966 2004 2023 19 95,0 квартал 

405 111121 

ВК 784 пересечение ул.Бредова и 

пр. Ленина – ВК 782 – 778 – 779 

– ул. Бредова 1а (Школа № 18) 

252   чугун 150 1965   2023 58 98,6 квартал 
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25 ввод сталь 108 1965 2001 2023 22 100,0 квартал 

406 111105 

Врезка в водовод – ВК 780 1,2   сталь 100 1987   2023 36 100,0 квартал 

ВК 780 – 781 104   ПЭ 110 1987 2016 2023 7 14,0 квартал 

ВК 781 – пр. Ленина 27/1 8 ввод ПЭ 110 1987 2010 2023 13 26,0 квартал 

407 111104 

ВК 785 персечение ул. Бредова и 

пр. Ленина – ВК 783 – 780 у ул. 

Бредова 1а (Школа №18) 

155   ПЭ 160 1987 2018 2023 5 10,0 квартал 

408 456394 ВК 783 – пр. Ленина 27/1 25 ввод сталь 108 1987 2007 2023 16 80,0 квартал 

409 142409 

ВК 790 у пр. Металлургов 47 – 

ВК 811 – 810 – 809 – 808 – 807 – 

806 – 804 – 802 – 803 

пересечение ул. Ферсмана и ул. 

Бредова 

610   чугун 150 1937   2023 86 100,0 магистраль 

ВК 806 – 804 100   ПЭ 160 1937 2010 2023 13 26,0 магистраль 
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410 111238 

ВК 811 у ул. Ферсмана 17 – ВК 

812 – 813 – 814 – 815 
196   чугун 150 1964   2023 59 100,0 квартал 

ВК 815 – ул. Ферсмана 13 10 ввод сталь 114 1964 2000 2023 23 100,0 квартал 

411 111133 
ВК 813 – ул. Ферсмана 11 (Д/С 

№ 25) 
45 ввод сталь 76 1968 2002 2023 21 100,0 квартал 

412 111243 ВК 814 – ул. Ферсмана 15 27 ввод ПЭ 110 1965 2012 2023 11 22,0 квартал 

413 456314 ВК 812 – ул. Ферсмана 17 6,5 ввод ПЭ 110 1977 2012 2023 11 22,0 квартал 

414 456312 ВК 791 – пр. Металлургов 47 8,5 ввод ПЭ 63 1964 2012 2023 11 22,0 квартал 

415 456313 ВК 680 – пр. Металлургов 49 20 ввод ПЭ 110 1965 2012 2023 11 22,0 квартал 

416 141155 

ВК 679 у памятника защитников 

Заполярья – ВК 792 – 793 у 

Ленинградской набережной 12 

205   чугун 150 1974   2023 49 83,3 квартал 
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417 456307 ВК 792 – пр. Металлургов 51 44 ввод сталь 76 1965 2003 2023 20 100,0 квартал 

418 456315 
ВК 792 – Ленинградская 

набережная 14 
12 ввод ПЭ 110 1965 2018 2023 5 10,0 квартал 

419 456349 
ВК 794 – 794/1 – Ленинградская 

набережная 12 
32 ввод сталь 114 1965 2000 2023 23 100,0 квартал 

420 456348 
Ленинградская набережная 12 – 

Ленинградская набережная 10 
12 ввод сталь 114 1965 2000 2023 23 100,0 квартал 

421 456347 
ВК 818 – Ленинградская 

набережная 8 
10 ввод ПЭ 110 1965 2019 2023 4 8,0 квартал 

422 111187 

ВК 793 у Ленинградская 

набережная 12 – ВК 794 – 795 – 

819 – 818 у Ленинградская 

набережная 8 

166   чугун 150 1966   2023 57 96,9 квартал 

ВК 795 – 819 – 818 у 

Ленинградская набережная 8 
74   ПЭ 160 1966 2021 2023 2 4,0 квартал 

423 141088 

ВК 818 у Ленинградская 

набережная 8 – ВК 817 – 816 – 

815 у ул. Ферсмана 13а 

191   чугун 150 1966   2023 57 96,9 квартал 
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ВК 818 у Ленинградская 

набережная 8 – ВК 817 
20   ПЭ 160 1966 2021 2023 2 4,0 квартал 

424 111188 
ВК 817 – Ленинградская 

набережная 4а 
50 ввод сталь 114 1966 2000 2023 23 100,0 квартал 

425 111186 
ВК 819 – Ленинградская 

набережная 6 
10 ввод сталь 114 1965 2000 2023 23 100,0 квартал 

426 456346 

ВК 796 – Ленинградская 

набережная 4 
17,5 ввод сталь 100 1966 2006 2023 17 85,0 квартал 

ВК 798 – Ленинградская 

набережная 4 
19,5 ввод сталь 100 1966 2006 2023 17 85,0 квартал 

ВК 797 – Ленинградская 

набережная 4 
18 ввод ПЭ 110 1966 2013 2023 10 20,0 квартал 

427 456343 
ВК 799 – Ленинградская 

набережная 2 
42 ввод ПЭ 110 1978 2022 2023 1 2,0 квартал 

428 141087 

ВК 795 у Ленинградская 

набережная 6 – ВК 796 – 797 – 

798 – 799 – 800 – 801 – 802 у ул. 

Бредова 28 

528   чугун 150 1966   2023 57 96,9 квартал 
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429 111190 ВК 800 – ул. Бредова 30 15 ввод ПЭ 110 1965 2010 2023 13 26,0 квартал 

430 111189 ВК 801 – ул. Бредова 28 8 ввод ПЭ 63 1963 2013 2023 10 20,0 квартал 

431 456344 ВК 806 – ул. Ферсмана 5 84 ввод сталь 108 1963 2002 2023 21 100,0 квартал 

432 456345 
ул. Ферсмана 5 – ВК 805 – ул. 

Ферсмана 5а 
41 ввод ПЭ 110 1963 2009 2023 14 28,0 квартал 

433 111119 
ВК 807 – ул. Ферсмана 7 (Школа 

№17) 
16 ввод сталь 108 1963 2002 2023 21 100,0 квартал 

434 142399 

ВК 691 на пересечении ул. 

Комарова и пр. Ленина – ВК 746 

– 745 – 744 – 743 – 742 – 741а – 

741 – 740 / ВК 739 – 820 – 821 – 

822 – 823 – 824 – 825 – 826 – 804 

пересечение ул. Комарова и ул. 

Ферсмана 

838,8   чугун 150 1937   2023 86 100,0 магистраль 

ВК 740 – 741 – 741а 95,5   ПЭ 160 1937 2017 2023 6 12,0 магистраль 
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435 456389 ВК 740 – ул. Гагарина 5 12,5 ввод ПЭ 63 1958 2009 2023 14 28,0 квартал 

436 456350 ВК 820 – ул. Комарова 13 9 ввод сталь 50 1961 2006 2023 17 85,0 квартал 

437 456351 ВК 821 – ул. Комарова 15 9 ввод сталь 50 1962 2006 2023 17 85,0 квартал 

438 111107 ВК 822 – 822' – ул. Комарова 17 

22,5 ввод сталь 76 1962   2023 61 100,0 квартал 

13 ввод сталь 76 1962 1999 2023 24 100,0 квартал 

439 456352 ВК 822' – ул. Комарова 19 17 ввод сталь 76 1962 1999 2023 24 100,0 квартал 

440 456353 ВК 823 – ул. Комарова 21 19,5 ввод ПЭ 110 1962 2022 2023 1 2,0 квартал 

441 456354 ВК 824 – ул. Комарова 23 9 ввод сталь 50 1962 2007 2023 16 80,0 квартал 
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442 456355 ВК 825 – ул. Комарова 25 8 ввод сталь 50 1962 2006 2023 17 85,0 квартал 

443 111108 ВК 826 – ул. Комарова 27 7 ввод сталь 50 1962 2006 2023 17 85,0 квартал 

444 456342 ВК 827 – ул. Бредова 26 10,5 ввод ПЭ 63 1968 2009 2023 14 28,0 квартал 

445 456341 ВК 832 – ул. Бредова 20 8 ввод ПЭ 63 1961 2015 2023 8 16,0 квартал 

446 111132 
ВК 833 – ул. Бредова 18 (Д/С 

№20) 
50,5 ввод сталь 76 1964 2010 2023 13 65,0 квартал 

447 456592 ВК 834 – ул. Бредова 16 11 ввод сталь 57 1961 2000 2023 23 100,0 квартал 

448 142404 

Врезка в водовод на пересечении 

ул. Ферсмана и ул. Бредова – ВК 

827 – 830 – 831 – 832 – 833 – 834 

– 836 – 838 – 839 – 840 – 841 – 

842 – 776 –  врезка в водовод ул. 

Бредова 3 

698   чугун 150 1937   2023 86 100,0 квартал 
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449 111195 ВК 836 – ул. Бредова 16/2 62 ввод ПЭ 110 1979 2012 2023 11 22,0 квартал 

450 456387 ВК 838 – ул. Бредова 11 35 ввод сталь 100 1967 2007 2023 16 80,0 квартал 

451 111259 ВК 840 – ул. Бредова 12 47 ввод сталь 76 1982 2012 2023 11 55,0 квартал 

452 456385 ВК 841 – ул. Бредова 7 35 ввод сталь 100 1966 2007 2023 16 80,0 квартал 

453 456339 ВК 842 – ул. Бредова 10 8 ввод ПЭ 63 1961 2013 2023 10 20,0 квартал 

454 456356 ВК 775 – ул. Гагарина 1 25 ввод ПЭ 63 1961 2013 2023 10 20,0 квартал 

455 456357 ВК 774 – ул. Гагарина 3 27 ввод сталь 108 1959 2004 2023 19 95,0 квартал 

456 141189 

ВК 803 пересечение ул. 

Ферсмана и ул. Бредова – ВК 828 

у ул. Бредова 25 

45,5   чугун 150 1978   2023 45 76,5 квартал 
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457 456338 ВК 828 – ул. Бредова 25 8 ввод ПЭ 110 1978 2015 2023 8 16,0 квартал 

458 456337 ВК 829 – ул. Бредова 23 40 ввод сталь 100 1976 1999 2023 24 100,0 квартал 

459 111468 
ВК 829 – ул. Бредова 17 

(Детский дом №1) 
115 ввод сталь 114 1969 2000 2023 23 100,0 квартал 

460 111193 

ВК 828 у ул. Бредова 25 – ВК 

829 – 854 – 853 у ул. Бредова 19 / 

ул. Бредова 19 подвал – ВК 852 – 

850 – 849 у ул. Бредова 15/4 

323   чугун 150 1978   2023 45 76,5 квартал 

ул. Бредова 19 подвал – ВК 852 41   ПЭ 160 1978 2022 2023 1 2,0 квартал 

461 456336 ВК 853 – ул. Бредова 19 9 ввод сталь 159 1975 2000 2023 23 100,0 квартал 

462 111192 ВК 850 – 851 – ул. Бредова 15/4 27 ввод сталь 100 1974 2007 2023 16 80,0 квартал 

463 141178 

ВК 836 у ул. Бредова 16 – ВК 

835 – 855 – 856 – 849 у ул. 

Бредова 15/4 

129   чугун 100 1976   2023 47 79,9 квартал 
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ВК 856 – ВК 849 30   ПЭ 160 1976 2018 2023 5 10,0 квартал 

464 456333 ВК 835 – ул. Бредова 15/1 16 ввод сталь 100 1968 2007 2023 16 80,0 квартал 

465 456334 ВК 855 – ул. Бредова 15/2 12 ввод сталь 108 1968 1999 2023 24 100,0 квартал 

466 456335 ВК 856 – ул. Бредова 15/3 7 ввод ПЭ 110 1974 2022 2023 1 2,0 квартал 

467 141307 
ВК 848 – ул. Бредова 13 (Д/С № 

9) 
26 ввод сталь 108 1982 1999 2023 24 100,0 квартал 

468 111194 ВК 848 – ул. Бредова 15/5 40 ввод ПЭ 110 1978 2008 2023 15 30,0 квартал 

469 111198 ВК 847 – ул. Бредова 13а 52 ввод ПЭ 110 1985 2012 2023 11 22,0 квартал 

470 141168 

ВК 849 у ул. Бредова 15/4 – ВК 

848 – 847 – 846 – 845 – 844 – 843 

– 777 – 778 у ул. Бредова 1 

(Школа № 18) 

252   сталь 159 1975 2003 2023 20 100,0 квартал 
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ВК 846 – 845 – 844 – 843 195   ПЭ 160 1975 2019 2023 4 8,0 квартал 

471 456386 ВК 846 – ул. Бредова 9/1 10 ввод сталь 108 1975 2003 2023 20 100,0 квартал 

472 111197 ВК 845 – ул. Бредова 9/2 21 ввод сталь 100 1978 2006 2023 17 85,0 квартал 

473 456361 ВК 844 – ул. Бредова 5 17,5 ввод ПЭ 110 1967 2022 2023 1 2,0 квартал 

474 456362 ВК 844 – ул. Бредова 5а 7 ввод ПЭ 110 1967 2022 2023 1 2,0 квартал 

475 456360 ВК 843 – ул. Бредова 3 9,7 ввод ПЭ 110 1984 2022 2023 1 2,0 квартал 

476 141993 

врезка в водовод на пересечении 

ул. Морошковая и ул. Грузовая – 

ВК 858 – 859 – 860 – 861 – 883 – 

888 – 887 у пр. Ленина 10 

179,5   сталь 300 1993   2023 30 100,0 квартал 

ВК 858 – 859 – 860 – 861 – 883 409,5   ПЭ 315 1993 2017 2023 6 12,0 квартал 
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476А 111234 ВК 859 – ул. Морошковая 6 71 ввод сталь 108 1995 2003 2023 20 100,0 квартал 

477 456562 

ВК 874 – ул. Кондрикова 22 7,5 ввод сталь 100 1988 2006 2023 17 85,0 квартал 

ВК 881 – ул. Кондрикова 22 27 ввод сталь 100 1988 2006 2023 17 85,0 квартал 

ВК 882 – ул. Кондрикова 22 5,5 ввод сталь 100 1988 2006 2023 17 85,0 квартал 

ВК 875 – ул. Кондрикова 22 9 ввод ПЭ 110 1988 2013 2023 10 20,0 квартал 

478 141582 

ВК 875 – ВК 876 у ул. 

Кондрикова 22 
81   ПЭ 225 1988 2016 2023 7 14,0 квартал 

ВК 874 – ВК 875 у ул. 

Кондрикова 22 
66   сталь 159 1998 2006 2023 17 85,0 квартал 

479 141621 
ВК 875 у ул. Кондрикова 22 – ВК 

873 у ул. Кондрикова 24 
45   ПЭ 225 1989 2016 2023 7 14,0 квартал 
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480 456563 ВК 873 – ул. Кондрикова 24 10 ввод ПЭ 110 1988 2013 2023 10 20,0 квартал 

481 141792 
ВК 873 у ул. Кондрикова 24 – ВК 

872 у ул. Кондрикова 26 
45   ПЭ 225 1991 2016 2023 7 14,0 квартал 

482 456564 ВК 872 – ул. Кондрикова 26 11 ввод ПЭ 110 1991 2013 2023 10 20,0 квартал 

483 456565 ВК 871 – ул. Кондрикова 28 10 ввод ПЭ 110 1994 2013 2023 10 20,0 квартал 

484 456566 ВК 869 – ул. Кондрикова 30 29 ввод ПЭ 110 1993 2013 2023 10 20,0 квартал 

485 141794 

ВК 862 – 861 у ул. Морошковой 

4 
112   ПЭ 225 1991 2017 2023 6 12,0 квартал 

ВК 872 у ул. Кондрикова 26 – ВК 

871 – 870 – 869 – 868 – 867 – 862 
210   ПЭ 225 1991 2014 2023 9 18,0 квартал 

ВК 868 – ул. Кондрикова 36 (Д/С 

№7) 
73   сталь 100 1991 2014 2023 9 45,0 квартал 
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486 456567 ВК 867 – ул. Кондрикова 32 30 ввод ПЭ 110 1994 2013 2023 10 20,0 квартал 

487 456569 

ВК 862 – 863  62   ПЭ 225 1992 2016 2023 7 14,0 квартал 

863 – 864 – 866 у ул. 

Морошковая 4 
57   ПЭ 160 1992 2014 2023 9 18,0 квартал 

488 141860 

ВК 864 – 865 у ул. Морошковая 4 25   ПЭ 110 1992 2014 2023 9 18,0 квартал 

ВК 865 – ул. Морошковая 4 13 ввод ПЭ 110 1992 2014 2023 9 18,0 квартал 

489 141852 
ВК 866 – ул. Морошковая 4 (под. 

3) 
30 ввод ПЭ 110 1992 2014 2023 9 18,0 квартал 

490 141862 
ВК 866 – ул. Морошковая 4 (под. 

4 и 5) 
32 ввод ПЭ 110 1992 2014 2023 9 18,0 квартал 

491 141971 ВК 883 – 884 у ул. Морошковая 5 56   ПЭ 110 1993 2014 2023 9 18,0 квартал 
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ВК 884 – ул. Морошковая 5 20 ввод ПЭ 110 1993 2014 2023 9 18,0 квартал 

492 141985 
ВК 885 – ул. Морошковая 5а 

(ТП–145) 
64 ввод сталь 57 1993 2003 2023 20 100,0 квартал 

493 456570 ВК 885 – ул. Морошковая 5 30 ввод ПЭ 110 1993 2014 2023 9 18,0 квартал 

494 141992 

ВК 885 у ул. Морошковая 5 – ВК 

886 (канализационная насосная 

№2) 

63,5   сталь 100 1993   2023 30 100,0 квартал 

495 141968 

ВК 929 у ул. Ленина 10 – ВК 928 

– 927 – 887 
160   сталь 300 1993   2023 30 100,0 квартал 

ВК 887 – 886 82   сталь 150 1993   2023 30 100,0 квартал 

ВК 886 – канализационная 

насосная №2 
45,5   ПЭ 63 1993 2013 2023 10 20,0 квартал 

496 456568 ВК 890 – ул. Морошковая 2 15 ввод ПЭ 110 1993 2013 2023 10 20,0 квартал 
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ВК 889 – ул. Морошковая 2 15,5 ввод ПЭ 110 1991 2009 2023 14 28,0 квартал 

497 141790 

ВК 890 у ул. Морошковая 2 – ВК 

891 – 892 у пр. Ленина 14 
60   ПЭ 225 1991 2017 2023 6 12,0 квартал 

ВК 888 у ул. Морошковая 2 – ВК 

889 – 890 
148   ПЭ 225 1991 2014 2023 9 18,0 квартал 

498 111227 ВК 892 – пр. Ленина 14 16 ввод ПЭ 110 1989 2013 2023 10 20,0 квартал 

499 111228 ВК 892 – 893 у пр. Ленина 14 61   сталь 219 1989 2004 2023 19 95,0 квартал 

500 456572 ВК 893 – пр. Ленина 14 17,8 ввод ПЭ 110 1989 2013 2023 10 20,0 квартал 

501 111230 ВК 894 – пр. Ленина 14 35,4 ввод ПЭ 110 1991 2013 2023 10 20,0 квартал 

502 141671 
ВК 893 у пр. Ленина 14 – ВК 894 

– 895 – 896 у пр. Ленина 14 
155   сталь 219 1989 2004 2023 19 95,0 квартал 
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503 111229 ВК 898 – пр. Ленина 14 14 ввод ПЭ 110 1988 2013 2023 10 20,0 квартал 

504 111110 ВК 900 –  Школа № 7 – теплица 

57   сталь 108 1991 2011 2023 12 60,0 квартал 

32 ввод ПЭ 32 1991 2008 2023 15 30,0 квартал 

505 456558 ВК 902 – ул. Кондрикова 12 9,5 ввод ПЭ 100 1986 2011 2023 12 24,0 квартал 

506 455443 ВК 904 – ул. Кондрикова 16 5 ввод чугун 65 1992   2023 31 52,7 квартал 

507   

ВК 903 у ул. Кондрикова 12 – ВК 

903/1 – 904 – 905 у ул. 

Кондрикова 14 

140   ПЭ 160 1989 2011 2023 12 24,0 квартал 

508 455268 
ВК 905 – ул. Кондрикова 14а 

(ИТМ ГО) 
20 ввод сталь 76 1992 1999 2023 24 100,0 квартал 

509 456559 ВК 905 – ул. Кондрикова 14 23,7 ввод ПЭ 110 1987 2020 2023 3 6,0 квартал 
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ВК 914 – 913 – ул. Кондрикова 

14 
8 ввод ПЭ 110 1987 2012 2023 11 22,0 квартал 

510 141490 

ВК 926 у ул. Кондрикова 2 – ВК 

896 – 897 – 898 – 899 – 900 – 901 

– 902 – 903 – 906 – 907 – 908 – 

876 – 877 – 877/1 – 878 у ул. 

Кондрикова 18 

424   чугун 200 1987   2023 36 61,2 квартал 

ВК 899 – ВК 900 38,5   ПЭ 225 1987 2012 2023 11 22,0 квартал 

ВК 900 – 901 – 902 70,5   ПЭ 225 1987 2014 2023 9 18,0 квартал 

ВК 902 – ВК 903 42   ПЭ 225 1987 2018 2023 5 10,0 квартал 

ВК 876 – 877 – 877/1 – 878 у ул. 

Кондрикова 18 
140   ПЭ 225 1987 2020 2023 3 6,0 квартал 

511 456560 
ВК 909 – 910 - ул. Кондрикова 18 

/ ВК 877 – ул. Кондрикова 18 

16,5   сталь 100 1986   2023 37 100,0 квартал 

30 ввод ПЭ 110 1986 2012 2023 11 22,0 квартал 
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512 141493 ВК 907 – 909  53,5   сталь 100 1987 2005 2023 18 90,0 квартал 

513 111236 ВК 908 – ул. Кондрикова 18 10 ввод ПЭ 110 1988 2012 2023 11 22,0 квартал 

514 111231 
ВК 912 – 911 – ул. Кондрикова 

18 
10 ввод ПЭ 110 1987 2012 2023 11 22,0 квартал 

515 456561 ВК 879 – ул. Кондрикова 20 10 ввод ПЭ 110 1987 2012 2023 11 22,0 квартал 

516 141605 
ВК 880 у ул. Кондрикова 20 – ВК 

881 – 882 у ул. Кондрикова 22 
87   ПЭ 160 1988 2014 2023 9 18,0 квартал 

518 456571 

ВК 929 – пр. Ленина 10 55 ввод ПЭ 110 1991 2013 2023 10 20,0 квартал 

ВК 928 – пр. Ленина 10 17 ввод ПЭ 110 1991 2013 2023 10 20,0 квартал 

520 141750 
ВК 929 у ул. Ленина 10 – ВК 930 

магистраль на дамбе 
55   сталь 300 1991   2023 32 100,0 квартал 
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521 142407 

ВК 691 на пересечении ул. 

Комарова и пр. Ленина – ВК 690 

– 788 – 787 – 784 – 857 – 930 – 

931 – 934 – 935 – 936 – 939 – 943 

– 964 – 998 

1489   чугун 250 1937   2023 86 100,0 магистраль 

522 141319/01 

Реконструкция врезки в 

магистраль у пр. Ленина 29 – ВК 

940 – 941 

120   ПЭ 110 2011   2023 12 24,0 квартал 

523 141342 

ВК 936 у пр. Ленина 29 – ВК 938 

– 937 – 925 – 924 – 923 – 921 – 

920 – 915 – 914 – 912 – 878 – 879 

– 880 – пересечение ул. 

Кондрикова и ул. Грузовая 

1046   сталь 400 1985   2023 38 100,0 магистраль 

ВК 925 – 926 у ул. Кондрикова 2 

/ ВК 920 – 961 у ул. Кондрикова 

6 

89   сталь 200 1985   2023 38 100,0 магистраль 

б/н   Кондрикова 14 (через дорогу) 28   сталь 219 1985 2008 2023 15 75,0 квартал 

524 456556 

ВК 926 – ул. Кондрикова 2 8,5 ввод ПЭ 110 1986 2012 2023 11 22,0 квартал 

ВК 924 – ул. Кондрикова 2 16 ввод ПЭ 110 1986 2012 2023 11 22,0 квартал 
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525 141084 

ВК 1003 пересечение ул. 

Красноармейская и пер. 

Подгорный – ВК 1012 – 1013 – 

1014 

229,5   чугун 159 1937   2023 86 100,0 квартал 

1014 – 1015 – 1016 – 1017 – 1018 

– 1019 – 1020 – 1021 пересечение 

ул. 2 Нагорная и пр. Ленина 

513,5   сталь 150 1937 2003 2023 20 100,0 квартал 

526 141427 
ВК 923 – 922 – ул. Кондрикова 8 

(Д/С №24) 
117   сталь 100 1986   2023 37 100,0 квартал 

527 456557 

ВК 921 – ул. Кондрикова 6 17,5 ввод ПЭ 110 1985 2011 2023 12 24,0 квартал 

ВК 920 – ул. Кондрикова 6 6 ввод ПЭ 110 1985 2011 2023 12 24,0 квартал 

ВК 916 – ул. Кондрикова 6 15 ввод ПЭ 110 1985 2011 2023 12 24,0 квартал 

528 453993 
ВК 915 у ул. Кондрикова 14 – ВК 

916 – 917 у ул. Кондрикова 8 
65   сталь 100 1987   2023 36 100,0 квартал 

529 111136 
ВК 917 – 918 – ул. Кондрикова 

10 (Д/С 30) 
35   сталь 100 1988 2007 2023 16 80,0 квартал 
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530 140209 

ВК 956 у ПТУ № 5 – ВК 957 – 

958 – 959 – 960 – 961 – 962 – 963 

– 964 у пр. Ленина 33 / ВК 943 у 

пр. Ленина 31 – ВК 944 – 945 – 

946 – 947 – 948 – 950 – 953 – 954 

– 955 – 983 у ул. Лесная 5 / 960 – 

979 – 978 – 977 – 976 – 975 – 973 

– 972 – 971 – 970/2 – 970/1 – 970 

– 969 

1439   сталь 200 1980   2023 43 100,0 магистраль 

ВК 953 – 954 – 955 – 983 у ул. 

Лесная 5 
133   ПЭ 160 1980 2016 2023 7 14,0 магистраль 

ВК 948 – 950 – 953 120   ПЭ 160 1980 2013 2023 10 20,0 магистраль 

ВК 944 – 945 – 946 – 947 85   ПЭ 225 1980 2013 2023 10 20,0 магистраль 

ВК 960 – 979 – 978 – 977 175   ПЭ 160 1980 2020 2023 3 6,0 магистраль 

531 141191 

ВК 977 – 974/1 – 974/2 – 1002 – 

1001 – 1000 – 999 пересечение 

пр. Ленина и ул. 3 Нагорная 

140   сталь 200 1978   2023 45 100,0 квартал 

597   чугун 125 1978   2023 45 76,5 квартал 
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ВК 974/2 – в поле 13   ПЭ 110 1978 2018 2023 5 10,0 квартал 

532 111124 
ВК 974 – ул. Боровая 26а (Школа 

№12) 
20 ввод сталь 108 1963 2003 2023 20 100,0 квартал 

533 142408 

ВК 938 у пр. Ленина 29 – ВК 938' 

– 942 – 963 – 965 – 966 – 967 – 

968 – 969 – 1021 – 999 

737   чугун 200 1937   2023 86 100,0 квартал 

534 456573 

ВК 932 – пр. Ленина 29 14,5 ввод ПЭ 110 1986 2012 2023 11 22,0 квартал 

ВК 935 – пр. Ленина 29 12,5 ввод ПЭ 110 1986 2014 2023 9 18,0 квартал 

535 141477 ВК 931 – 932 у пр. Ленина 29 22,5   ПЭ 160 1987 2014 2023 9 18,0 квартал 

536 111232 
ВК 932 у пр. Ленина 29 – ВК 933 

у ул. Лесная 12 
129   ПЭ 160 1991 2014 2023 9 18,0 квартал 

537 111233 ВК 933 – ул. Лесная 12 11 ввод ПЭ 110 1991 2013 2023 10 20,0 квартал 
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538 456577 ВК 951 – ул. Лесная 12 23 ввод ПЭ 110 1990 2013 2023 10 20,0 квартал 

539 141720 
ВК 951 у ул. Лесная 12 – ВК 952 

у ул. Лесная 8 
52   ПЭ 160 1990 2014 2023 9 18,0 квартал 

540 111224 
ВК 952 у ул. Лесная 8 – ВК 953 у 

ул. Лесная 6 
31,5   ПЭ 160 1987 2015 2023 8 16,0 квартал 

541 111225 ВК 952 – ул. Лесная 8 9,5 ввод ПЭ 110 1987 2012 2023 11 22,0 квартал 

542 456575 ВК 954 – ул. Лесная 2 29 ввод ПЭ 110 1984 2011 2023 12 24,0 квартал 

543 111226 ВК 954 – ул. Лесная 4 8,5 ввод ПЭ 110 1986 2012 2023 11 22,0 квартал 

544 456576 ВК 949 – ул. Лесная 6 11 ввод ПЭ 110 1985 2011 2023 12 24,0 квартал 

545 141347 ВК 948 – 949 у ул. Лесная 6 24   ПЭ 110 1985 2011 2023 12 24,0 квартал 
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546 456579 ВК 946 – ул. Лесная 16 42 ввод ПЭ 110 1992 2012 2023 11 22,0 квартал 

547 111507 
ВК 947 – ул. Лесная 10 

(управление образованием) 
28 ввод сталь 108 1984 2010 2023 13 65,0 квартал 

548 456574 

ВК 944 – ПГ 38 у пр. Ленина 31 43,5   ПЭ 110   2013 2023 10 20,0 квартал 

ПГ 38 – пр. Ленина 31 12 ввод ПЭ 110 1985 2013 2023 10 20,0 квартал 

549 111106 ВК 942 – пр. Ленина 33 19 ввод ПЭ 110 1984 2012 2023 11 22,0 квартал 

550 456578 ВК 965 – ул. Лесная 14 40 ввод ПЭ 110 1989 2013 2023 10 20,0 квартал 

551 142410 

ВК 966 пересечение ул. Ленина и 

ул. Лесная – ВК 980 – 981 – 982 – 

983 – 984 – 985 – 986 – 987 – 988 

– 1003 пересечение ул. 

Красноармейская и Подгорный 

пер. 

639   чугун 150 1937   2023 86 100,0 квартал 
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552 111223 ВК 983 – ул. Лесная 5 10 ввод сталь 100 1982 2007 2023 16 80,0 квартал 

553 141854 

Врезка в водовод пересечение 

ул. Красноармейская и ул. 

Ленина – ВК 997 – 996 у АБК 

стальконструкция 

66   сталь 150 1992   2023 31 100,0 квартал 

554 141146 

ВК 968 пересечение ул. 

Красноармейская и ул. Ленина – 

ВК 995 – 994 – 992 – 989 – 988 / 

ВК 1003 – 1004 – 1005 – 1006 у 

ул. Красноармейская 58 

715   чугун 150 1967   2023 56 95,2 квартал 

ВК 989 – 990 у ул. 

Красноармейская 66 
38   сталь 57 1967 2007 2023 16 80,0 квартал 

555 456584/1 ВК 993 – ул. Красноармейская 72 26 ввод ПЭ 63 1955 2010 2023 13 26,0 квартал 

556 456584/1 
ВК 992 – ВК 993 – ул. 

Красноармейская 70 
52 ввод ПЭ 63 1955 2010 2023 13 26,0 квартал 

557 456583 
ВК 990 – 991 – ул. 

Красноармейская 66 
15 ввод сталь 57 1955 2007 2023 16 80,0 квартал 
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558 456582 ВК 991 – ул. Красноармейская 64 47 ввод сталь 57 1955 2006 2023 17 85,0 квартал 

559 142297 

ВК 1005 у ул. Красноармейская 

58 – ВК 1022 – 1023 – 1024 – 

1025 – 1026 – 1027 – 1028 – 1029 

– 1030 – 1031 у Храма 

768   сталь 150 1995   2023 28 100,0 квартал 

560 141312 
ВК 1006 у ул. Красноармейская 

58 – ВК 1007 у ул. Нагорная 
122   сталь 100 1983   2023 40 100,0 квартал 

561 141184 

ВК 1012 пересечение пер. 

Подгорный и ул. Нагорная – ВК 

1011 – 1010 – 1009 – 1008 – 1007 

278   чугун 150 1977   2023 46 78,2 квартал 

562 111126 
ВК 1009 – ул. Нагорная 17 

(спортивная школа) 
140 ввод сталь 76 1938 1999 2023 24 100,0 квартал 

563 211129 
ВК 1010 – ул. Нагорная 12а 

(КВО) 
50 ввод сталь 57 1961 2007 2023 16 80,0 квартал 

564 141250 

ВК 625 у Ленинградская 

набережная 38 – ВК Б1 – Б2 – Б3 
232   сталь 159 1980 1998 2023 25 100,0 квартал 

ВК 625 до камеры КНС по пр. 

Кирова 
140   ПЭ 160 1980 2016 2023 7 14,0 квартал 
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От камеры КНС до моста 23   ПЭ 160 1980 2017 2023 6 12,0 квартал 

565 141181 ВК Б3 – Б4 87   сталь 100 1976   2023 47 100,0 квартал 

566 141274 
ВК Б4 – Б5 – Б6 – Б7 – здание 

воздуходувки / Б5 – лаборатория 
132   сталь 108 1980 2003 2023 20 100,0 квартал 

567 111469 
ВК 1 у ул. Совхозная 2 (ДОУ 

№19) – ВК 2 у ул. Совхозная 4 
95   сталь 114 1969 2000 2023 23 100,0 магистраль 

568 111264 
ВК 3 у ул. Совхозная 3 – ВК 2 – 

ул. Совхозная 4 
121   сталь 100 1966 2000 2023 23 100,0 магистраль 

569 111263 

ВК 5 – 3 – ул. Совхозная 3 / ВК 4 

– ул. Совхозная 3 
26   сталь 100 1963 2001 2023 22 100,0 магистраль 

ВК 3 – ул. Совхозная 3 10,5 ввод ПЭ 63 1963 2021 2023 2 4,0 магистраль 

570 111265 ВК 3 – 6 – ул. Совхозная 6  48   сталь 80 1972 1999 2023 24 100,0 магистраль 
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571 111262 
ВК 4 у ул. Совхозная 3 – ВК 5 – 

7 – 8 у ул. Совхозная 6а 
83   сталь 150 1963 2007 2023 16 80,0 магистраль 

572 111267 

ВК 8 – 9 66   сталь 100 1986 2005 2023 18 90,0 магистраль 

ВК 9 – ул. Совхозная 8 27,7 ввод ПЭ 110 1986 2021 2023 2 4,0 магистраль 

573 111266 ВК 6 – ул. Совхозная 6а  42   сталь 80 1972 1999 2023 24 100,0 магистраль 

574 111261 

ВК 8 у ул. Совхозная 6а – ВК 10 

– 11 – 12 – 13 
853   сталь 159 1996   2023 27 100,0 водовод 

ВК 8 у ул. Совхозная 6а – ВК 10 250   сталь 159 1996 2008 2023 15 75,0 водовод 

575 111260 
ВК 13 – 14 – 15 – 16 камера 27 

км 
1563   сталь 159 1993   2023 30 100,0 водовод 

576 111931 
ВК Б6 – Б8 – цех обезвоживания 

осадка 
112,5   сталь 114 2002   2023 21 100,0 квартал 
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577 112296 
наружная сеть водопровода ВК 

515 – пр. Металлургов 30 
18,5   сталь 150 1970   2023 53 100,0 квартал 

578 113975 
Наружные сети водоснабжения. 

г. Мончегорск, пр–кт Ленина. 
215   ПЭ 160 2012   2023 11 22,0 квартал 

579 111644 

Водопроводная сеть ул. 

Советская д.4 
42,5   ПЭ 63 2011   2023 12 24,0 квартал 

Водопроводная сеть ул. 

Советская д.4 
4 ввод ПЭ 63 2011   2023 12 24,0 квартал 

580 114646 

Водопроводная сеть ул. 

Нюдовская д.6 
14   ПЭ 110 2012   2023 11 22,0 квартал 

Водопроводная сеть ул. 

Нюдовская д.6 
13 ввод ПЭ 63 2012   2023 11 22,0 квартал 

581 111648 

Водопроводная сеть пр. 

Металлургов д.9 

ВК 375 – ВК 1 

30   ПЭ 110 2012   2023 11 22,0 квартал 

Водопроводная сеть пр. 

Металлургов д.9 

ВК 1 – Металлургов 9 

58 ввод ПЭ 63 2012   2023 11 22,0 квартал 
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Протя-

жен- 

ность 

трассы, 

м 

Ввод 
Мате-

риал 

Диа- 

метр, 

мм 

Год 

ввода в 

эксплуа- 

тацию 

Год 

замены  

Теку- 

щий 

год 

Срок 

службы 

%  

износа 
Класс 

582 114650 

Водопроводная сеть пр. 

Металлургов д.31а 

ВК 458 – ВК 1 

5   ПЭ 63 2014   2023 9 18,0 квартал 

Водопроводная сеть пр. 

Металлургов д.31а 

ВК 1 – Металлургов 31а 

3 ввод ПЭ 63 2014   2023 9 18,0 квартал 

583 114652 

Водопроводная сеть ул. 

Стахановская д.21 

ВК 458 – Стахановская 21 

28 ввод ПЭ 63 2014   2023 9 18,0 квартал 

584 114654 

Водопроводная сеть от ул. 

Бредова д. 25 до д. 23а "Яхт 

клуб" 

112   ПЭ 63 2020   2023 3 6,0 квартал 

585   

ВК 974 у ул. Боровая 26а – 974/2 

– 974/3 – 974/4 – 970/2 по ул. 

Боровая 

273   ПЭ 160 2022   2023 1 2,0 квартал 



101 

 
 

1.4.4 Описание существующих технических и технологических проблем в 

водоснабжении муниципального округа город Мончегорск с подведомственной 

территорией   

Источник водоснабжения и водозаборные сооружения: 

 значительный износ зданий и сооружений водозабора; 

 значительный износ насосного оборудования, несоответствие установленного 

оборудования современным требованиям по энергоэффективности. 

Сети водоснабжения: 

 высокая степень износа запорно-регулирующей арматуры и сооружений; 

 утечки и неучтенные расходы воды, аварийность системы, вызванные высокой 

степенью износа водораспределительной сети (81,95 %); 

 значительная протяженность сетей, срок эксплуатации которых превышает 

нормативный. 

1.4.5 Описание состояния и функционирования существующих насосных 

централизованных станций, в том числе оценка энергоэффективности  подачи воды, 

которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, 

необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня 

напора (давления) 

В муниципальном округе город Мончегорск с подведомственной территорией 

питьевая вода поставляется до абонентов посредством централизованной системы 

водоснабжения, в свою очередь главными составляющими системы являются насосные 

станции первого и второго подъемов. Техническое состояние насосных станций первого и 

второго подъемов удовлетворительное. Насосные станции функционируют в штатном 

режиме. Аварий и внештатных ситуаций в 2022 году не выявлено. Запас мощности 

насосной станции первого подъема составляет 48,0 %, насосной станции второго подъема 

52,0 %. 

Главный показатель энергетической эффективности водоснабжения – это 

относительный удельный расход потребляемой электроэнергии на 1,0 м
3
 воды. В 2022 году 

объем поднятой воды в сеть централизованными насосными станциями составил 10798456 

м
3
, суммарное потребление электрической энергии насосными станциями составило 

2572652 кВт/год. Удельный расход потребляемой электроэнергии на подготовку и 

транспортировку питьевой воды составил 0,238 кВт/куб. м. 

1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с 

использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее 

технологические особенности указанной системы 

Горячее водоснабжение н.п. 25 км железной дороги Мончегорск-Оленья 

осуществляется по тупиковой схеме. Исходная холодная вода нагревается в кожухотрубных 

теплообменниках до требуемой температуры и насосами по трубопроводу горячего 

водоснабжения направляется потребителям. Горячее водоснабжение осуществляется по 

отдельному трубопроводу по тупиковой схеме, что обуславливает ее охлаждение при малом 

водоразборе до точек поставок (первых фланцев вводной запорной арматуры) конечных 

потребителей.  

Подача горячей воды потребителям в городе Мончегорске осуществляется 

непосредственно из системы теплоснабжения путем отбора части сетевой воды из тепловой 

сети. Система теплоснабжения (горячего водоснабжения) в городе Мончегорске открытого 

типа.  
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1.4.7 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном 

основании объектами централизованной системы водоснабжения с указанием 

принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены 

такие объекты) 

Так как в собственности АО «Мончегорскводоканал» находятся все элементы 

системы водоснабжения, начиная от станции первого подъема, станции второго подъема, 

магистральных водоводов и заканчивая вводами в жилые дома, эксплуатационная зона 

ответственности АО «Мончегорскводоканал» распространяется на весь комплекс системы 

водоснабжения муниципального округа город Мончегорск с подведомственной 

территорией, за исключением объектов централизованной системы водоснабжения, 

находящихся в собственности других организаций. Перечень данных организаций приведен 

в таблице  № 2. 

Таблица № 2 

Наименование 

организаций 

Объем 

поставляемой 

воды, % 

Предмет 

 договора 

Объекты 

централизованной 

системы водоснабжения 

АО «Кольская ГМК» 

+(объекты в городе) 
75,4 

Отпуск воды на 

объекты 
Сети водопровода  

Министерство обороны 3,1 
Отпуск воды на 

объекты 
Сети водопровода 

2. Направление развития централизованных систем водоснабжения 

2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития 

централизованных систем водоснабжения  

В целях обеспечения всех потребителей водой в необходимом количестве и 

необходимого качества приоритетными направлениями в области модернизации систем 

водоснабжения в муниципальном округе город Мончегорск с подведомственной 

территорией являются: 

 привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение 

объектов водоснабжения; 

 обновление основного оборудования объектов и сетей централизованной 

системы водоснабжения. 

Принципами развития централизованной системы водоснабжения муниципального 

округа город Мончегорск с подведомственной территорией являются: 

 постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения 

потребителям (абонентам); 

 удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых 

объектов капитального строительства; 

 постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе 

последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых 

мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки 

технических решений и мероприятий.  

Основными задачами, решаемыми при развитии централизованных систем 

водоснабжения муниципального округа город Мончегорск с подведомственной 

территорией являются: 

 привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение 

объектов водоснабжения; 
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 повышение эффективности управления объектами коммунальной 

инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет 

оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов; 

 реконструкция и модернизация водопроводной сети, в том числе замена 

стальных водоводов с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, 

повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности; 

  замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожарных 

гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной 

подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения; 

 реконструкция водопроводных сетей с устройством отдельных 

водопроводных вводов с целью обеспечения требований по установке приборов учета воды 

на каждом объекте; 

 строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и 

преобразуемых территорий, а также отдельных городских территорий, не имеющих 

централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения 

для всех жителей муниципального округа.  

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах 

водоснабжения и водоотведения» к целевым показателям развития централизованных 

систем водоснабжения относятся: 

 показатели качества питьевой воды; 

 показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 

 показатели качества обслуживания абонентов; 

 показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения 

потерь воды при транспортировке. 

2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в 

зависимости от различных сценариев развития муниципального округа город 

Мончегорск с подведомственной территорией  

В 2021 году демографическая ситуация в городе Мончегорске характеризовалась 

наличием естественной убыли населения, которая обусловлена превышением смертности 

над рождаемостью. 

Коэффициент рождаемости составил 7,7 человек на 1000 населения на уровне 2020 

года.  

Общий коэффициент смертности  составил 17,8 человек на 1000 населения (2020 

году – 14,2 человек на 1000 населения).  Пандемия короновирусной инфекции привела к 

существенному увеличению смертности и, как результат, к уменьшению 

продолжительности жизни особенно у населения старше трудоспособного возраста, 

Коэффициент естественной убыли - 10,1 человек на 1000 населения (в 2020 году  - 

6,5 человек на 1000 населения).  

В 2021 году зафиксирован рост миграционного прироста населения, который 

составил 3,1 человека на 1000 населения (в 2020 год миграционная убыль 6,1 человека на 

1000 населения). 

Таким образом, естественная убыль населения повлияла на сокращение 

среднегодовой численности населения на 0,9 % по отношению к 2020 году. В итоге 

среднегодовая численность населения города Мончегорска в 2021 году составила 44,3 тыс. 

человек (2020 году) – 44,7 тыс. человек. 

В 2022 году Коэффициент рождаемости составил 7,2 человек на 1000 населения 

(2021 году – 7,7 человек на 1000 населения).  

Общий коэффициент смертности  составил 13,6 человек на 1000 населения, что 

значительно ниже, чем в  2021 году (17,8 человек на 1000 населения), этому способствовали 

меры прививочной компании. 
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Коэффициент естественной убыли – 6,4 человек на 1000 населения (в 2021 году  - 

10,1 человек на 1000 населения).  

В прогнозном периоде 2023-2025 годов ожидается постепенное увеличение числа 

родившихся. Этому будут способствовать меры, принимаемые в рамках национального 

проекта «Демография», который предполагает поддержку семей (адресные выплаты, 

материнский капитал, льготная ипотека), а также мероприятия, направленные на оказание 

социальной поддержки многодетным семьям по предоставлению в собственность 

бесплатных земельных участков для индивидуального жилищного строительства в рамках 

муниципальной программы «Обеспечение комфортной среды проживания населения города 

Мончегорска», реализуемой  на территории города.  

Кроме того, повышению уровня рождаемости во многом способствует повышение 

качества родовспоможения и медицинской помощи, оказываемой женщинам во время 

беременности и родов (в частности, за счет реализации программы «Родовой сертификат»). 

На основании ранее изложенного, в прогнозном периоде уровень рождаемости 

возрастет с 7,2 человек на 1000 населения до 8,7. 

Прорабатываемые новации в сфере профилактики заболеваний, популяризации 

здорового образа жизни и повышения качества оказания медицинской помощи будут 

стимулировать последующее снижение уровня смертности практически по всем возрастным 

группам. Однако процесс старения населения будет тормозящим фактором положительной 

динамики. В итоге в 2023-2025 годах коэффициент смертности в городе Мончегорске будет 

постепенно снижаться и к 2025 году достигнет значения 13,0 умерших на 1000 населения. 

Тем самым, естественная убыль населения в 2023 - 2025 годах составит в пределах 

4,3 человек на 1000 населения. 

В связи, с предполагаемыми к реализации крупных инвестиционных проектов, в 

2025 году ожидается миграционный прирост – 4,7 человек на 1000 населения (привлечение 

подрядных организаций). 

В итоге численность населения города Мончегорска к 2025 году незначительно 

уменьшится по отношению к уровню 2022 года и составит 40,530 тыс. человек. 

В независимости от вышеуказанных мероприятий, можно определить один 

сценарий развития схемы водоснабжения муниципального округа город Мончегорск с 

подведомственной территорией - сохранение существующей схемы без изменения 

количества и мощности сооружений водоподготовки и насосных станций. 

 

3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды 

3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку 

структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее 

производстве и транспортировке 

Для коммерческого учета воды на насосной станции первого подъема используются 

водомеры следующих марок: 

 водовод Dу600,0 мм - РЭВ-П «Фотон» (зав. № 000801); 

 водовод Dу500,0 мм - РЭВ-П «Фотон» (зав. № 000802). 

Межповерочный период водомеров - 3 года, очередная госповерка в 2023 году. 

Анализ баланса водоснабжения города Мончегорска показывает, что объем подъема 

воды за период 2022-2033 гг., поднимаемой насосами насосной станции первого подъема 

уменьшится с 10798,0 тыс. м
3
 до 10286,0 тыс. м

3
 , т.е. на 4,75 %. 

Общий баланс реализации воды представлен в таблице № 3: 
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Основные показатели работы системы водоснабжения 

 муниципального округа город Мончегорск с подведомственной территорией за период 2022-2033 г.г. 

    Таблица № 3 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

1 
Поднято воды насосной 

станцией 1 подъема 

тыс. 

м
3
/год 

10798 10286 10286 10286 10286 10286 10286 10286 10286 10286 10286 10286 

2 
Из поверхностного 

источника 

тыс. 

м
3
/год 

10798 10286 10286 10286 10286 10286 10286 10286 10286 10286 10286 10286 

3 Пропущено через ВОС 
тыс. 

м
3
/год 

10798 10286 10286 10286 10286 10286 10286 10286 10286 10286 10286 10286 

4 
Расход воды на 

собственные нужды 

тыс. 

м
3
/год 

141,51 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 

% 1,3 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

5 Подано воды в сеть 
тыс. 

м
3
/год 

10798 10286 10286 10286 10286 10286 10286 10286 10286 10286 10286 10286 

6 Потери в сети 

тыс. 

м
3
/год 

866,7 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 

% 8,0 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 

7 Реализация воды 
тыс. 

м
3
/год 

9932 9576 9576 9576 9576 9576 9576 9576 9576 9576 9576 9576 

8 Население 

тыс. 

м
3
/год 

1673 1667 1667 1667 1667 1667 1667 1667 1667 1667 1667 1667 

% 16,8 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 

9 
Бюджетофинансируемые 

организации 

тыс. 

м
3
/год 

455 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454 

% 4,6 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 

10 Сторонние 

тыс. 

м
3
/год 

7803 7455 7455 7455 7455 7455 7455 7455 7455 7455 7455 7455 

% 78,6 77,9 77,9 77,9 77,9 77,9 77,9 77,9 77,9 77,9 77,9 77,9 
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Реализация воды потребителям в 2022 году составила 9932 тыс. м
3
 (92,0 % от 

подъема воды). 

За период с 2012 по 2022 гг. объем реализации снизился на 13,2 %. Мах. объем 

реализации за рассматриваемый период 2013г. – 11448,8 тыс.м
3
. Мin. объем реализации 

2020г. – 9765,5 тыс. м3.  

Снижение объемов потребления обусловлено: 

- снижением реализации воды населению на 16 %. Общее снижение реализации воды 

связано с реализацией муниципальной программы по оснащению многоквартирных домов 

общедомовыми приборами учета холодной воды, горячей воды, отопления. Оснащением 

жилых квартир индивидуальными приборами учета воды. Снижением общей численности 

населения города. Доля реализации воды населению от общего объема реализации услуг 

предприятия составляет 15-18%; 

- снижением объемов потребления прочими потребителями на 2 %. Доля реализации 

прочим потребителям от общего объема реализации услуг предприятием составляет 80%. 

Основной объем берет на себя АО «Кольская ГМК» - 75% от годового объема;  

- снижением объемов реализации воды бюджетофинансируемым организациям на 

50%. Доля реализации воды бюджетофинансируемым организациям от общего объема 

реализации услуг предприятия составляет до 4%; 

Объем потерь, утечек и неучтенных расходов воды за 2022 год составил 866,7 тыс. 

м
3
. Наблюдается тенденции увеличения утечек воды в сетях, за период 2014-2022 г.г. объем 

нереализованной воды, в том числе в результате утечек увеличился. Увеличение объемов 

утечек воды обусловлено большим износом сети. 

Для повышения энергетической эффективности и снижения потерь насосные 

станции первого и второго подъемов в течение 2004-2006 годов были оборудованы 

токовыми преобразователями частоты. 

Мероприятия, выполненные в 2004-2006 годах, позволили вводить 

энергоэффективные режимы работы оборудования в зависимости от суточной 

неравномерности водопотребления. 

3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по 

технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального 

водопотребления) 

В состав подведомственной территории города Мончегорска входят следующие 

населенные пункты: 

 город Мончегорск (административный центр округа); 

 н.п. 25 км железной дороги Мончегорск-Оленья; 

 н.п. 27 км железной дороги Мончегорск-Оленья. 

Основная доля водопотребления в городе Мончегорске – 95,7 %, остальные 4,3  % - 

водопотребление объектов министерства обороны, н.п. 27 км железной дороги Мончегорск-

Оленья и н.п. 25 км железной дороги Мончегорск-Оленья. 

Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных 

сооружений представлен в таблице № 4 (годовой и в сутки максимального 

водопотребления). 

Таблица №  4 

Территориальные зоны 
За 2022 год, 

 тыс. м
3
 

За сутки, 

 мах. тыс. м
3
 

город Мончегорск 9931,7 37,5 

в т.ч. АО «Кольская ГМК» + объекты в городе 7486,8 26,9 

н.п. 25 км железной дороги Мончегорск-Оленья 
338 1,5 

н.п. 27 км железной дороги Мончегорск-Оленья 
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3.3 Структурный водный баланс реализации горячей, питьевой, 

технической воды по группам абонентов 

Основным потребителем воды в муниципальном округе город Мончегорск с 

подведомственной территорией является градообразующее предприятие АО «Кольская 

ГМК», на ее долю приходится 75,9 %.  На долю населения приходится 17,1 % забранной 

воды, в том числе население н.п. 25 км железной дороги Мончегорск-Оленья и н.п. 27 км 

железной дороги Мончегорск-Оленья. Для бюджетных организаций доля составляет 4,1 %. 

Прочие потребители - 0,6 %. Объекты министерства обороны - 2,3 %. 

Таблица № 5 

Показатели по группам потребителей Ед. изм. Факт 2022 г. 

АО «Кольская ГМК», в.т.ч. объекты в городе тыс. м
3
/год 7486,8 

Население: город, пос. 27км, пос. 25 км тыс. м
3
/год 1672,8 

Бюджетные потребители (без ФГБУ «ЦЖКУ») тыс. м
3
/год 142,3 

Прочие потребители тыс. м
3
/год 317,1 

Объекты министерства обороны (ФГБУ «ЦЖКУ»)  тыс. м
3
/год 312,7 

3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, 

технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о 

действующих нормативах потребления коммунальных услуг 

В 2022  году: 

- утвержденный норматив водопользования для населения без приборов учета – 

245,0 и 249,0 литров на человека в сутки, в том числе холодной воды 138,0 и 140,0 литров 

на человека в сутки; 

- удельное водопользование на 1 чел./сутки, по результатам реализации, в т.ч. по 

ИПУ,  составило 111,0 л. 

На 01.01.2022 установлено приборов учета холодной воды в 275 домах, или 100,0 % 

от общего количества домов подлежащих оснащению. 

В 2022 году доля объемов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за 

которую осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета воды 

составляет 52,3 %. Оценка удельного водопотребления выполнена на основании 

мониторинга фактического потребления. 

Оснащенность индивидуальными приборами учета: на 01.01.2023 – 16350 жилых 

помещений из общего списка 23125 квартир.   

 

3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, 

технической воды и планов по установке приборов учета 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» в городе Мончегорске 

разработана долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности муниципального округа город Мончегорск с 

подведомственной территорией». 

Основными целями Программы являются: 

 повышение энергоэффективности за счет экономии энергоресурсов за период 

реализации Программы, снижения потерь энергоресурсов, увеличения доли современных 

возобновляемых и нетрадиционных ресурсов в топливно-энергетическом балансе 

муниципального образования, обеспечение устойчивого и надежного снабжения 

потребителей коммунальными ресурсами; 
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 повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 

жилищном фонде; 

 повышение эффективности использования энергоресурсов в органах местного 

самоуправления и организациях бюджетной сферы, обеспечение на этой основе снижения 

потребления топливно-энергетических ресурсов при соблюдении установленных 

санитарных правил, норм и повышении надежности обеспечения коммунальными услугами. 

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по 

обеспечению коммерческого учета являются: бюджетная сфера, жилищный фонд. 

 На 01.01.2023 расчеты с АО «Мончегорскводоканал» по индивидуальным приборам 

учета, в том числе по многоквартирным домам (МКД) оснащенных ОПУ, составило 52,3%. 

В настоящее время приборы учета не установлены в многоквартирных домах, из-за 

отсутствия технической возможности по установке ОДПУ по адресам: 

- ул. 2-я Нагорная, д. 1а; ул. Железнодорожная, д. 5а; ул. Красноармейская, д. 64; ул. 

Красноармейская, д. 66; ул. Красноармейская, д. 70; ул. Нюдовская, д. 18; ул. Нюдовская, д. 

18а. 

Для поддержания обеспечения 100,0% оснащенности приборами учета АО 

«Мончегорскводоканал» планирует выполнять мероприятия в соответствии с Федеральным 

законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы 

водоснабжения муниципального округа город Мончегорск с подведомственной 

территорией 

Установленная производительность водозаборных сооружений составляет 20 148,0 

тыс. м
3
/год. Среднегодовой объем поднимаемой воды - 10 542,0 тыс. м

3
/год. 

 Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что существующие 

водозаборные сооружения работают примерно на 52,3 % своих производственных 

мощностей. Поэтому дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения нет 

и существует резерв в размере 47,7  %. 

В связи с тем, что прогнозируется незначительное уменьшение среднегодовой 

численности населения, то имеющихся на данный момент производственных мощностей 

водоснабжения будет достаточно и на расчетный срок.   

3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды не 

менее 10 лет с учетом различных сценариев развития муниципального округа город 

Мончегорск с подведомственной территорией, рассчитанные на основании расхода 

горячей, питьевой, технической воды с соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 

2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его 

динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры 

застройки 

Перспективные водные балансы представлены в таблице № 6. 

3.8 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, 

технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) 

Фактическое потребление в 2022 году составило 9931,7 тыс. м
3
/год, среднее в сутки 

27,2 тыс. м
3
/сут., максимальное в сутки 37,5 тыс. м

3
/сут.  

В 2024 году прогнозируемое потребление воды составит 9576,0 тыс. м
3
/год, среднее 

в сутки 26,2 м
3
/сут., максимальное в сутки составит 38,0 тыс. м

3
/сут.     
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3.9 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам 

абонентов 

Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов в тыс. м
3
/год, 

представлена в таблице № 7.  
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Перспективные водные балансы 

Таблица № 6 

Показатели 
Ед. 

изм. 

2022 

факт 
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Поднято воды тыс.м
3 

10798 10286 10286 10286 10286 10286 10286 10286 10286 10286 10286 10286 

Расход воды на 

собственные 

нужды 

тыс.м
3 

142 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 

Пропущено воды 

через очистные 

сооружения 

тыс.м
3 

10798 10286 10286 10286 10286 10286 10286 10286 10286 10286 10286 10286 

Подано воды в 

сеть 
тыс.м

3 
10798 10286 10286 10286 10286 10286 10286 10286 10286 10286 10286 10286 

Потери воды тыс.м
3 

867 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 

Потери воды в % 

к поданной воде 
% 8 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 

Отпущено воды 

потребителям 
тыс.м

3 
9932 9576 9576 9576 9576 9576 9576 9576 9576 9576 9576 9576 

Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов 

Таблица № 7 

Показатели 
Ед. 

изм. 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Отпущено воды 

потребителям, в том 

числе: 

тыс. 

м
3
/год 

9932 9576 9576 9576 9576 9576 9576 9576 9576 9576 9576 9576 

Объекты общественно-

делового назначения 

тыс. 

м
3
/год 

530 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 

Жилые здания 
тыс. 

м
3
/год 

1673 1667 1667 1667 1667 1667 1667 1667 1667 1667 1667 1667 
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Показатели 
Ед. 

изм. 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Промышленные объекты 
тыс. 

м
3
/год 

7729 7397 7397 7397 7397 7397 7397 7397 7397 7397 7397 7397 
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При оценке перспектив водоснабжения, учитывались следующие факторы: 

- установка общедомовых приборов учета; 

- установка индивидуальных приборов учета. 

3.10 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, 

технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения) 

Выполнение комплексных мероприятий по сокращению потерь воды, а именно: 

выявление и устранение утечек, замена изношенных сетей, планово-предупредительный 

ремонт систем водоподготовки и водоснабжения, оптимизация давления воды в сети путем 

установки частотных преобразователей, а также мероприятий по энергосбережению, 

позволило АО «Мончегорскводоканал»  снизить потери до 8,0 % от поданной в сеть воды. 

Сведения о фактических потерях воды, тыс. м
3
/год 

Таблица № 8 

Наименов

ание 

показателе

й 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Забрано 

воды 

насосной 

станцией 

1 подъема 

107

98 

102

86 

102

86 

102

86 

102

86 

102

86 

102

86 

102

86 

102

86 

102

86 

102

86 

102

86 

Подано 

воды в сеть 

107

98 

102

86 

102

86 

102

86 

102

86 

102

86 

102

86 

102

86 

102

86 

102

86 

102

86 

102

86 

Потери 

воды в 

сетях 

867 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 

8,0 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 

Реализация 

воды 

993

2 

957

6 

957

6 

957

6 

957

6 

957

6 

957

6 

957

6 

957

6 

957

6 

957

6 

957

6 

Планируемые годовые потери воды, тыс. м
3
/год 

Таблица № 9 

Показате

ли 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Подано 

воды в 

сеть 

107

98 

102

86 

102

86 

102

86 

102

86 

102

86 

102

86 

102

86 

102

86 

102

86 

102

86 

102

86 

Потери 

воды в 

сетях 

867 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 

Потери 

воды в % 

к 

поданной 

воде 

8,0 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 

3.11 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя 

из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и 

величины  потерь воды при ее транспортировке, с указанием требуемых объемов 

подачи и потребления питьевой воды, дефицита (резерва) мощности по 

технологическим зонам с разбивкой по годам 
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Насосные станции первого и второго подъемов обеспечивают всех потребителей 

питьевой водой. Прогнозируемые объемы потребления воды и величины неучтенных 

расходов и потерь воды при ее транспортировке на 2023-2033 годы приведены в таблице № 

10 в тыс. м
3
/год. 

 

Таблица № 10 

Показате

ли 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Забрано 

воды 
1079

8 

1028

6 

1028

6 

1028

6 

1028

6 

1028

6 

1028

6 

1028

6 

1028

6 

1028

6 

1028

6 

1028

6 

Подано 

воды в 

сеть 

1079

8 

1028

6 

1028

6 

1028

6 

1028

6 

1028

6 

1028

6 

1028

6 

1028

6 

1028

6 

 

1028

6 

 

1028

6 

Потери 

воды в 

сетях 

867 710 710 710 710 710 710 710 710 710 

 

710 

 

710 

Реализова

но воды 
9932 9576 9576 9576 9576 9576 9576 9576 9576 9576 

9576 9576 

Произво-

дительно

сть 

насосной 

станции 

2014

8 

2014

8 

2014

8 

2014

8 

2014

8 

2014

8 

2014

8 

2014

8 

2014

8 

2014

8 

2014

8 

2014

8 

Резерв 

мощност

и, % 

46,4 46,4 46,4 46,4 46,4 46,4 46,4 46,4 46,4 46,4 46,4 46,4 

Из таблицы видно, что при прогнозируемой тенденции к сокращению 

водопотребления абонентами, а также потерь и неучтенных расходов при транспортировке 

воды, при существующих мощностях насосной станции имеется достаточный резерв по 

производительности. 

 Существующий резерв водозаборных сооружений значительный, что гарантирует 

возможность получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для 

обеспечения жителей и промышленных предприятий. 

3.12 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей 

организации 

На основании Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» постановлением администрации города Мончегорска от 01.07.2013 № 893 

гарантирующей организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение, 

установлено АО «Мончегорскводоканал». Зона деятельности гарантирующей организации 

устанавливается в соответствии с границами муниципального округа город Мончегорск с 

подведомственной территорией. 

3.13 Описание территориальной структуры потребления питьевой воды, 

которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих 

водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам 

Описание территориальной структуры потребления питьевой воды по отчетам 

организаций предоставлено в подразделе 3.2. 

Муниципальный округ город Мончегорск с подведомственной территорией имеет 

одну технологическую зону, т.к. централизованное водоснабжение питьевой водой всех 
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абонентов осуществляется из одного поверхностного источника озера Монче-озеро и 

подается в сеть абонентам посредствам насосных станций первого и второго подъемов.   

3.14 Перспективные балансы водоснабжения  

Перспективные балансы водоснабжения рассчитываются на основе данных о 

планируемом изменении структуры жилого фонда, развитии коммунальной 

инфраструктуры и изменения численности населения, охваченного централизованными 

системами водоснабжения и водоотведения.  

Перспективный общий баланс водоснабжения представлен в таблице № 11. 

Таблица № 11 

Наименова

ние 

показателе

й 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

тыс. м
3
/год 

 

Забрано 

воды 

насосной 

станцией 1 

подъема 

107

98 

102

86 

102

86 

102

86 

102

86 

102

86 

102

86 

102

86 

 

102

86 

 

102

86 

 

102

86 

 

102

86 

Из 

поверхност

ного 

источника 

107

98 

102

86 

102

86 

102

86 

102

86 

102

86 

102

86 

102

86 

 

102

86 

 

102

86 

 

102

86 

 

102

86 

Подано 

воды в сеть 

107

98 

102

86 

102

86 

102

86 

102

86 

102

86 

102

86 

102

86 

 

102

86 

 

102

86 

 

102

86 

 

102

86 

Потери в 

сетях 

867 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 

8,0 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 

Реализация 

воды 

993

2 

957

6 

957

6 

957

6 

957

6 

957

6 

957

6 

957

6 

957

6 

957

6 

957

6 

957

6 

Перспективный территориальный баланс водоснабжения представлен в таблице № 

12. 

Таблица № 12 

Территориа

льные зоны 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

тыс. м
3
/год 

Город 

Мончегорск 

993

2 

957

6 

957

6 

957

6 

957

6 

957

6 

957

6 

957

6 

957

6 

957

6 

957

6 
9576 

в т.ч. АО 

«Кольская 

ГМК»+ 

объекты в 

городе 

748

7 

729

1 

729

1 

729

1 

729

1 

729

1 

729

1 

729

1 

729

1 

729

1 

729

1 
7291 

н.п. 25 км 

железной 

дороги 

Мончегорск-

Оленья; н.п. 

27 км 

железной 

дороги 

422 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 
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Территориа

льные зоны 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

тыс. м
3
/год 

Мончегорск-

Оленья 

  Перспективный структурный баланс реализации воды представлен в таблице № 13. 

Таблица № 13 

Потребите

ли 

Ед. 

изм. 

202

2 

202

3 

202

4 

202

5 

202

6 

202

7 

202

8 

202

9 

203

0 

203

1 

203

2 

203

3 

АО 

«Кольская 

ГМК», в 

т.ч. 

объекты в 

городе 

тыс. 

м
3
/го

д 

748

7 

729

1 

729

1 

729

1 

729

1 

729

1 

729

1 

729

1 

729

1 

729

1 

729

1 

729

1 

Население, 

в т.ч. 

военный 

городок 

27 км 

тыс. 

м
3
/го

д 

167

3 

166

7 

166

7 

166

7 

166

7 

166

7 

166

7 

166

7 

166

7 

166

7 

166

7 

166

7 

Бюджетны

е 

потребите

ли 

тыс. 

м
3
/го

д 

142 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 

Прочие 

потребите

ли 

тыс. 

м
3
/го

д 

317 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 

Объекты 

министерс

тва 

обороны 

тыс. 

м
3
/го

д 

313 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 

3.15 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с 

использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее 

технологические особенности указанной системы 

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием 

закрытых систем горячего водоснабжения предоставлено в подразделе 1.4.6. 

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов 

централизованных систем водоснабжения  

4.1 Перечень мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по 

годам 

   Перечень мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам 

представлен в таблице № 14. 
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Перечень мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам 

Таблица № 14 

Перечень мероприятий по 

реконструкции объектов 

Источники 

финансирования 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Реконструкция и/или капитальный 

ремонт сетей водоснабжения  

Инвестиционная 

составляющая тарифов на 

водоснабжение 

+ * * * * * * * * * * * 

Реконструкция от площадки 

бывшего СУ-857 до ВК-18 на 

территории подс. хоз-ва (часть) 

Субсидирование 

областного бюджета 
  *          

Реконструкция от ВК-20 (н/ст 1 под) 

до ВК-41 (территория подс.хоз-ва) 

(часть) 

Субсидирование 

областного бюджета 
   *         

Реконструкция от ВК-30 (31 км) до 

ВК-327 (вход в городской парк) 

(часть) 

Субсидирование 

областного бюджета 
    *        

Реконструкция от ВК-43 (территория 

подс.хоз-ва) до ВК-120 (ул. 

Заводская ГПТУ) (часть) 

Субсидирование 

областного бюджета 
    *        

Реконструкция от н/ст 1 под (оз. 

Монча) до ВК-49 и по территории 2-

го подъема (часть) 

Субсидирование 

областного бюджета 
    *        

Реконструкция от ВК-50 (н/ст 2 под) 

до ВК-54 (территория подс. х-ва) 

Субсидирование 

областного бюджета 
     *       
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Перечень мероприятий по 

реконструкции объектов 

Источники 

финансирования 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

(часть) 

Реконструкция от н/ст 2 под до камеры 

ВК-50 + от ВК 50 до ВК 58 (часть) 
Субсидирование 

областного бюджета 
     *       

Реконструкция от (ВК 58) (н/ст 2 под) 

до ВК-27 (кэч) (часть) 
Субсидирование 

областного бюджета 
     *       

Реконструкция от ВК-74 (дамба 31 км) 

до ВК-81 (привокзальное шоссе ДРСУ) 

(часть) 

Субсидирование 

областного бюджета 
      

*      

Реконструкция от ВК-81 

(привокзальное шоссе ДРСУ) до ВК-91 

(территория подс. х-ва) (часть) 

Субсидирование 

областного бюджета 
      

*      

Реконструкция от ВК-81 

(привокзальное шоссе ДРСУ) до Вк-94 

(Гипроникель, пр. Металлургов, д.1) 

(часть) 

Субсидирование 

областного бюджета 
      

*      

Реконструкция от ВК-590 (пр. 

Металлургов, д.34) до ВК-657 (ул. 

Котульского, д.6) (часть) 

Субсидирование 

областного бюджета 
      

 *     

Реконструкция по ул. Царевского от 

ВК-203 (пр. Металлургов, д.2) до ВК-
Субсидирование       

 *     
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Перечень мероприятий по 

реконструкции объектов 

Источники 

финансирования 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

194, от ВК-139 (ул. Царевского) до ВК-

133 (10 Гв.див.), от ВК-170 (ул. 

Царевского) по ул. Климентьева до ВК-

229 (часть) 

областного бюджета 

Реконструкция от ВК-94 

(Гипроникель) до ВК-326 (вход в 

городской парк) (часть) 

Субсидирование 

областного бюджета 
      

 *     

Реконструкция по парку от 

центрального входа ВК-326 по ул. 

Кирова вдоль Ленинградской наб. до 

ВК-656 (ул. Котульского, д.6) (часть) 

Субсидирование 

областного бюджета 
      

  *    

Реконструкция по пр. Металлургов от 

ВК-203 до ВК-335 (ДК) (часть) 
Субсидирование 

областного бюджета 
      

   *   

Реконструкция от ВК-489  вдоль 

общежития Заря до ВК-690 (Ленина-

Комарова) (часть) 

Субсидирование 

областного бюджета 
      

    *  

Реконструкция водовод от н/ст 1 под. 

до СУ 857 (часть) 
Субсидирование 

областного бюджета 
      

     * 

Реконструкция участка водопровода 

от ВК-429 до ВК-430 инв. № 141344 

(часть) 

Инвестиционная 

составляющая тарифов на 

водоснабжение 

+      
      

Мероприятия по строительству, а так же выводу из эксплуатации объектов системы водоснабжения на период действия схемы 

водоснабжения не планируются. 
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4.2 Техническое обоснование основных мероприятий по реализации схем 

водоснабжения   

4.2.1 Обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве.   

4.2.2 Снижение потерь воды при транспортировке.  

4.2.3 Обеспечение качества и надежности водоснабжения.  

4.2.4 Снижение уровня аварийности до 0,6 ед. на 1 км сетей.  

4.2.5 Снижение потерь и неучтенных расходов до 6,9 %.  

4.2.6 Достижение оптимального гидравлического режима. 

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к 

выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения 

По данным генерального плана муниципального округа город Мончегорск с 

подведомственной территорией в плановый период строительство новых объектов, а также 

вывода из эксплуатации объектов системы водоснабжения не запланировано. 

Реконструируемые объекты системы водоснабжения в плановый период 

представлены в разделе 4.1. в перечне мероприятий по реконструкции объектов. 

4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем 

управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих 

водоснабжение 

В мае 2005 года на насосной станции I-го подъема был установлен частотный 

преобразователь на насосном агрегате № 2. Частотный преобразователь предназначен для 

регулирования частоты вращения асинхронного двигателя насосного агрегата (НА) с целью 

поддержания заданного давления в магистральных сетях. 

В 2004 году на насосной II-го подъема были установлены частотные 

преобразователи на насосных агрегатах № 2 и № 3. Частотные преобразователи 

предназначены для регулирования частоты вращения асинхронных двигателей насосных 

агрегатов (НА) с целью поддержания заданного давления воды в магистральных сетях. 

Частотный преобразователь реализует следующие функции: 

 Автоматическое регулирование давления в напорной магистрали сети. 

 Ручное регулирование давления воды в напорной магистрали сети, при 

выходе из строя датчиков давления. 

 Защита электродвигателя, питающегося от частотного преобразователя, от 

аварийных режимов (короткого замыкания, обрыва фазы, перегрузки по току, 

заклинивания двигателя, перекос или обрыв фаз и т.д.). 

 Отключение масляного выключателя, который  защищает понижающий 

трансформатор при перегрузке, коротком замыкании. 

 Плавный  пуск и остановка насоса за счет плавного регулирования частоты 

напряжения двигателя насосного агрегата. 

 Отображение  текущих значений параметров технологического процесса на 

буквенно-цифровой панели оператора (значение фактического давления в трубопроводе 

прямой магистрали, выходная частота напряжения, ток электродвигателя). 

 Изменение установки поддерживаемого давления. 

 Автоматическое повторное включение (АПВ) насосных агрегатов при 

занижении (превышении) напряжения, при повышении (занижении) выходного значения с 

датчика давления. 

4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета 

воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду 

Система коммерческого учета водопотребления на водозаборах обеспечивается 

вихревым прибором учета РЭВ-П «Фотон». Население города Мончегорска общедомовыми 
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приборами учета воды обеспечено на 100,0 % от общего количества домов подлежащих 

оснащению. Индивидуальные приборы учета установлены в 70,7 % квартир города.  

4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по 

территории муниципального образования город Мончегорск с подведомственной 

территорией и их обоснование 

Замена ветхих сетей водоснабжения будет осуществляться без внесения изменений в 

существующею схему водоснабжения, поэтому маршруты прохождения трубопроводов не 

изменятся. 

4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, 

водонапорных башен 

Согласно генеральному плану муниципального округа город Мончегорск с 

подведомственной территорией  строительство новых водонасосных станций, резервуаров 

и водонапорных башен не планируется. 

4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения 

По данным генерального плана муниципального округа город Мончегорск с 

подведомственной территорией границы планируемых зон размещения объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения не изменятся. 

4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения  

По данным генерального плана муниципального округа город Мончегорск с 

подведомственной территорией схема водоснабжения не изменится. 

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения приведены в приложении №1.  

5.  Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и 

модернизации объектов централизованных систем водоснабжения 

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть 

отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения. Эффект от 

внедрения данных мероприятий - улучшение здоровья и качества жизни граждан. 

5.1. Экологические аспекты мероприятий на водный бассейн предлагаемых к 

строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения 

при сбросе (утилизации) промывных вод 

Так как насосная станция второго подъема не имеет водоочистную станцию, то 

соответственно на объекте не образуется промывных вод, которые могли бы оказывать 

вредное воздействие на водный бассейн.  

Промывные воды в водоподготовке не используются, соответственно мероприятия 

по предотвращению их вредного воздействия на водный бассейн и окружающую среду не 

запланированы.  

5.2. Экологические аспекты мероприятий на  окружающую среду при 

реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, 

используемых в водоподготовке (хлор и др.) 

До недавнего времени жидкий хлор являлся основным обеззараживающим агентом, 

применяемым на станциях водоподготовки. Исключением не был и город Мончегорск. 
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АО «Мончегорскводоканал» отказался от применения в качестве 

обеззараживающего вещества жидкого хлора, так как он относится к высокоопасным 

веществам. 

В 1998 году на насосной станции второго подъема была запущена в работу 

электролизная установка марки МБ-0,7-2,1-К0-1, предназначенная для обеззараживания 

питьевой воды. В качестве основного реагента при электролизе используется поваренная 

соль класса «Экстра», которая не относится к токсичным веществам. 

Химические реагенты в водоподготовке не используются, соответственно 

мероприятия по предотвращению  их вредного воздействия на водный бассейн и 

окружающую среду не запланированы.    

6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и 

модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения    

Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения 

приведена в таблице № 15. 

 Оценка величины капитальных вложений в строительство и реконструкцию 

объектов централизованных систем водоснабжения представлена в таблице № 16. 

7. Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения 

Динамика плановых значений показателей развития централизованной системы 

водоснабжения приведена в таблице № 17. 

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем 

водоснабжения  

Перечень бесхозяйных водопроводных сетей на территории муниципального округа 

город Мончегорск с подведомственной территорией по состоянию на 01.01.2023 

представлен в таблице № 18.  
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Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения 

Таблица № 15 

Перечень 

мероприятий 

Источники 

финансиро-

вания 

Ориентировочный объем инвестиций тыс. руб. 

Всего 

в том числе по годам 

2022 
202

3 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Реконструкци

я от 

площадки 

бывшего СУ-

857 до ВК-18 

на 

территории 

подс.хоз-ва 

(часть) 

Субсидирован

ие областного 

бюджета 

65170,12   
65170,1

2 
         

Реконструкци

я от ВК-20 

(н/ст 1 под) 

до ВК-41 

(территория 

подс.хоз-ва) 

(часть) 

Субсидирован

ие областного 

бюджета 

109560,8

7 
   

109560,8

7 
        

Реконструкци

я от ВК-30 

(31 км) до 

ВК-327 (вход 

в городской 

Субсидирован

ие областного 

бюджета 

27034,80     
27034,8

0 
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Перечень 

мероприятий 

Источники 

финансиро-

вания 

Ориентировочный объем инвестиций тыс. руб. 

Всего 

в том числе по годам 

2022 
202

3 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

парк) (часть) 

Реконструкци

я от ВК-43 

(территория 

подс.хоз-ва) 

до ВК-120 

(ул. Заводская 

ГПТУ) 

(часть) 

Субсидирован

ие областного 

бюджета 

19826,96     
19826,9

6 
       

Реконструкци

я от н/ст 1 

под (оз. 

Монча) до 

ВК-49 и по 

территории 2-

го подъема 

(часть) 

Субсидирован

ие областного 

бюджета 

39312,88     
39312,8

8 
       

Реконструкци

я от ВК-50 

(н/ст 2 под) 

до ВК-54 

(территория 

Субсидирован

ие областного 

бюджета 

49242,09      49242,09       
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Перечень 

мероприятий 

Источники 

финансиро-

вания 

Ориентировочный объем инвестиций тыс. руб. 

Всего 

в том числе по годам 

2022 
202

3 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

подс. х-ва) 

(часть) 

Реконструкци

я от н/ст 2 

под до 

камеры ВК-50 

+ от ВК 50 до 

ВК 58 (часть) 

Субсидирован

ие областного 

бюджета 

36276,62      36276,62       

Реконструкци

я от (ВК 58) 

(н/ст 2 под) 

до ВК-27 

(кэч) (часть) 

Субсидирован

ие областного 

бюджета 

24364,42      24364,42       

Реконструкци

я от ВК-74 

(дамба 31 км) 

до ВК-81 

(привокзальн

ое шоссе 

ДРСУ) 

Субсидирован

ие областного 

бюджета 

17590,87       17590,8

7 
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Перечень 

мероприятий 

Источники 

финансиро-

вания 

Ориентировочный объем инвестиций тыс. руб. 

Всего 

в том числе по годам 

2022 
202

3 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

(часть) 

Реконструкци

я от ВК-81 

(привокзальн

ое шоссе 

ДРСУ) до ВК-

91 

(территория 

подс. х-ва) 

(часть) 

Субсидирован

ие областного 

бюджета 

39842,00       39842,0

0 
     

Реконструкци

я от ВК-81 

(привокзальн

ое шоссе 

ДРСУ) до Вк-

94 

(Гипроникель

, пр. 

Металлургов, 

д.1) (часть) 

Субсидирован

ие областного 

бюджета 

37290,75       37290,7

5 
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Перечень 

мероприятий 

Источники 

финансиро-

вания 

Ориентировочный объем инвестиций тыс. руб. 

Всего 

в том числе по годам 

2022 
202

3 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Реконструкци

я от ВК-590 

(пр. 

Металлургов, 

д.34) до ВК-

657 (ул. 

Котульского, 

д.6) (часть) 

Субсидирован

ие областного 

бюджета 

9552,45       
 9552,45     

Реконструкци

я по ул. 

Царевского от 

ВК-203 (пр. 

Металлургов, 

д.2) до ВК-

194, от ВК-

139 (ул. 

Царевского) 

до ВК-133 (10 

Гв.див.), от 

ВК-170 (ул. 

Царевского) 

по ул. 

Климентьева 

до ВК-229 

Субсидирован

ие областного 

бюджета 

36198,76       
 36198,76     
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Перечень 

мероприятий 

Источники 

финансиро-

вания 

Ориентировочный объем инвестиций тыс. руб. 

Всего 

в том числе по годам 

2022 
202

3 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

(часть) 

Реконструкци

я от ВК-94 

(Гипроникель

) до ВК-326 

(вход в 

городской 

парк) (часть) 

Субсидирован

ие областного 

бюджета 

85276,48       
 85276,48     

Реконструкци

я по парку от 

центрального 

входа ВК-326 

по ул. Кирова 

вдоль 

Ленинградско

й наб. до ВК-

656 (ул. 

Котульского, 

д.6) (часть) 

Субсидирован

ие областного 

бюджета 

65670,84       
  

65670,8

4 
   

Реконструкци

я по пр. 

Металлургов 

Субсидирован

ие областного 

бюджета 

32621,93       
   

32621,9

3 
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Перечень 

мероприятий 

Источники 

финансиро-

вания 

Ориентировочный объем инвестиций тыс. руб. 

Всего 

в том числе по годам 

2022 
202

3 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

от ВК-203 до 

ВК-335 (ДК) 

(часть) 

Реконструкци

я от ВК-489  

вдоль 

общежития 

Заря до ВК-

690 (Ленина-

Комарова) 

(часть) 

Субсидирован

ие областного 

бюджета 

18350,58       
    

18350,5

8 
 

Реконструкци

я водовод от 

н/ст 1 под. до 

СУ 857 

(часть) 

Субсидирован

ие областного 

бюджета 

39058,47       
     

39058,4

7 

Реконструкци

я участка 

водопровода 

от ВК-429 до 

ВК-430 инв. 

№ 141344 

(часть) 

Инвестиционн

ая 

составляющая 

тарифов на 

водоснабжение 

760,35 
760,3

5 
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Перечень 

мероприятий 

Источники 

финансиро-

вания 

Ориентировочный объем инвестиций тыс. руб. 

Всего 

в том числе по годам 

2022 
202

3 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Итого 

753002,2

4 

760,3

5 

0 65170,1

2 

109560,8

7 

86174,6

4 

109883,1

3 

94723,6

2 

131027,6

9 

65670,8

4 

32621,9

3 

18350,5

8 

39058,4

7 

Оценка величины капитальных вложений 

в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения 

Таблица № 16 

Перечень мероприятий 
Источники 

финансирования 

Ориентировочный объем инвестиций тыс. руб. 

Всего 
в том числе по годам 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Реконструкция и/или 

капитальный ремонт сетей 

водоснабжения 

Инвестиционная 

составляющая тарифов на 

водоснабжение 

 5857,25 4208,5 4439 4634 6954 7159 7159 7159 7159 7159 7159 7159 

Итого 5857,25 4208,5 4439 4634 6954 7159 7159 7159 7159 7159 7159 7159 5857,25 

Динамика плановых значений 

показателей развития централизованной системы водоснабжения 

Таблица № 17 

№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 

Фактические и плановые значения показателей 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

1 Показатели качества воды   

1.1 Доля проб питьевой воды, % 100,0* 100,0* 100,0* 100,0* 100,0* 100,0* 100,0* 100,0* 100,0* 100,0* 100,0* 100,0* 
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№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 

Фактические и плановые значения показателей 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

соответствующей 

нормативным требованиям, 

подаваемой водопроводными 

станциями в 

распределительную 

водопроводную сеть 

2 Показатели надежности и бесперебойности услуг   

2.1 

Удельное количество 

повреждений на 

водопроводной сети 

ед./1 км 0,47 0,40 0,42 0,44 0,46 0,48 0,50 0,52 0,54 0,56 0,58 0,60 

2.2 
Удельный вес сетей, 

нуждающихся в замене 
% 67,95 68,28 69,81 71,28 71,49 71,94 72,16 72,35 72,26 72,70 72,64 73,83 

3 Показатели качества энергоэффективности и развития системы учета воды   

3.1 
Энергоэффективность 

водоснабжения 
кВт/м. куб. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

3.2 

Обеспеченность системы 

водоснабжения 

коммерческими и 

технологическими 

расходомерами 

% 89 89 89 89 90 90 90 90 91 91 91 91 

3.3 
Уровень потерь питьевой воды 

на водопроводных сетях 
% 8,0 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 

4 Обеспечение доступа населения к услугам централизованного водоснабжения   

4.1 

Доля населения, 

проживающего в 

многоквартирных жилых 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 

Фактические и плановые значения показателей 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

домах, подключенных к 

централизованной системе 

водоснабжения 

5 Показатели качества обслуживания абонентов   

5.1 

Относительное снижение 

годового количества 

отключений жилых домов 

% 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

6 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды   

6.1 
Инвестиции на улучшение 

качества поставляемой воды 

тыс. 

руб./тыс.м. 

куб. сут. 

25,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

* За исключением показателя «никель» в паводковый период. 
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Перечень бесхозяйных водопроводных сетей 

 на территории муниципального округа город Мончегорск с подведомственной 

территорией по состоянию на 01.01.2023  

Таблица № 18 

№ 

п/п 
Наименование Адрес Длина, м 

1 
Сеть водоснабжения (от врезки в 

колодце ВК-1) 
пр. Ленина, д. 11а 56,0 

2 Сеть водоснабжения пр. Металлургов, д. 2а 57,0 

3 Сеть водоснабжения 
н.п. 25 км. ж/д "Мончегорск-

Оленья" 
180,0 

4 Сеть водоснабжения 
н.п. 25 км. ж/д "Мончегорск-

Оленья" 
150,0 

5 Сеть водоснабжения 
н.п. 25 км. ж/д "Мончегорск-

Оленья" 
185,0 

6 Сеть водоснабжения 
Ленинградская набережная, д. 

26/8, корпус 1 
14,0 
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Приложение № 1 

 

 
 

Схема водоснабжения города Мончегорска 
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Приложение № 2 

 

 

 

 
 

 

 
Схема водоснабжения н.п. 25 км железной дороги Мончегорск-Оленья 



135 

 
 

Приложение № 3 

 

 


